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BEZEICHNUNG | Gemeindeamt Hohenruppersdorf

Gebäude(-teil) S
l
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HWB; Der Halzwjirmebedart beschreibt Jene Wärmemenge, welche den Räumen
rechnerisch zur Behalzung zugslührt weiden muss. Die Anfcnderung richtet sich an den
woh [igebäudeaqulvalenlen Heizwärmebedarf.

KB: Der KOhlbedarf beschreibt fene Wäimemengg, welche aus den RäumBn
rechneitsch abgeführt werden muss. Die Anfoiderung richtet steh an den
auOenlufllnduzlBrten Kohlbedarf.

WWWB: Der WarmwasserwSrmebedari Ist als llächenbezogener Defaullwert
(estgalegt. Er entspricht ca. efnem Ufer Wasser je Quadratmeter Brulto-Grundflächa,
welcher um ca. 30 "C (also beispielsweise von 8 °C auf 38 "G) erwärmt wird.

HEB: Beim Helzenerglebedarf werden zusätzlich zum Nutzenerglebedarf die VeTlusle
der Haustechnlk !m Gebäude berüchalchllgl. Dazu zählen beispielsweise die Veitusle
des hteizkessels, dei Energlebedarf Von Umwälzpumpan elo.

BSB: Der Betflebaatrombedart Isl als flächenbezogener Defaultwert festgelegl. Er
enlspiicht der Hälfle der mftlleren Inneren Lasten.

Alle Werte gelten unter der Annahme elnea normlerten Benutzerlnnenverhallens. sie geben den Jghresbedarf pro Quadratmeter behelzter Brutto-Grundlläche an.

EEB: Beim Ende ner glebedart wkd zusäl/ltch zum Helzanerglebedart der
Haushallssirombedarf berückslchllgt. Der Endenetgiebedarf enlsptlcht Isner
Energlemenge, die elngehaufl weiden m u ss.

PEB; Der Pflmarenerglebedarf schllaßt die gesamte Energie für den Bedarf Im Gebäude
einschließlich aller Vorkettan mit ein. Dieser weist einen erneuerbaien und einen nicht
erneusrbaren Anteil auf. Der Eimlltlungszeilraum (Or die Konverslonsfakloren isl
2004-2008.

f(,EE: Der QesamtensrgleBfflrieiK-Faktor Isl der Quotlonl aus dem EndBnergtebedatf und

einem Reterenz-Endenerglebedarf (Antoiderung 2007).

Dieser Energieauswels entspricht den Vorgaben der Richtiinie 6 „Energieelnsparung und Wärmeschulz" das Österreichischen Inslituls für Bautechnik in Umselzung der Rtehlllnle 2010/31/EL)
über die Gesamleneigieeflizienz von Gebäuden nach Maßgabe der NO GEEV 2008.
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AUFBAUTEN BÜRO
GEMEINDEAMT, MUTTERBERATUNG, ARZT

G ADE EG FUSSBODEN
G UDE EGFUSSBODEN
G IDE EG DECKE GEWÖLBE
G IDE EG DECKE NEUBAU

G ADE EG DECKE TERRASSE

G ADE OG FUSSBODEN DURCHFAHRT
G ADE OG FUSSBODEN EINGANG

G UDE1 OG DECKE ALTBAU
G UDE2 OG DECKE ALTBAU
G UDE3 OG DECKE NEUBAU
G UDE4 OG DECKE NEUBAU
G AWA1 FEUERMAUER

G AWA2 AUSSENWAND NEUBAU SAN

G AWA3 AUSSENWAND ZU DURCHFAHRT
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^BEZEICHNUNG | Gemeindeamt Hohenruppersdorf

^ebäycf&C-teil)-^ -|

;Nützühgspr!Ofi(:::: l Bürogebäude

: SiträßiEi".':. :•" ::"-.^: J Obere Hauptstrasse 4

;PL.Z/Ort"':: ^- '^' 12223 | i Hohenruppersdorf

Gründstücksnr'^1

;Baü|ahri:-:- ;^.-/-J

.Letzte Veränderung :|

Katästraigemeinde l Hohenruppersdorf

:KG-Nr.<^; 16019

Seetiöhe: : |210m

fSREZIHSCHER HE1ZWARMEBEDARF(STÄNDÖRTKÜMA)

HWBs« PEBsk co2SK
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\A!IB Wehe gelten unter der^nah'nneefneanormtertenBe'nütiertnrienverhäStens. Sie geben de^^ ^.';

.'gEB; Beim EndBriergiebedarfAirclzusalzilch zum Halzenenglebedait der. -•• ;.,. '-.•.
HatiBtiaHsslropnbedarfbsFRchslchllgl,.Oer Eridanergfeöedarfentsptlcht jener :• . :' '.
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.-.RE8; Der PfjmSreherg[eI)6där( schließt dtegsäamteEnaigfe für äen'Beäarf im Gebäude.:
i'efhschltBplfcf) aller Vorkelten'mHetn^DfesarWäistelnsnerrieuertiären.üncJ einen nlch(:..;:-;-
;;emeüe[ba[eftAnletf;auf.DerEr(phtiuhgsze1(faümifOr.äleKonvers(än^ •
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'ifoEe? Der'Q99atnt6n^gte9(fitie?Fa(ttorJst (Jarfluölleni'äus'dem EhcieneisiebMfart uncf '
.-elriern.Refereh&eriäenergleüedarf^AtlfQrdemng.SpO?},?''''':'.^,::^^ '•"?•"•;.,-:,.' '':•

Dieser Energieausweis enlsprichl den Vorgaben der Richliinie G „Energie ein sparung und Wärmeschul;:" des Oslerretchischen Instituts lüf Baulechnik In Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU
über die Gesamtenergleetfizienz von Gebäuden nach Maßgabe der NO GEEV 200S.

Version: AX3000 fürAliplan (20140211) VS014



^EBAUDEKENNDATEN

^BiiÜtto^ründfläche";, ^':, J

;'..;-'B9züg's-Grühdf!ache^'.': /::.'.'

'•':;Brüttd-\/o(urtien- ..:- -. -'' /.

..'.rGebäudäi-HQIIfläche "7:'"."

^N

:;KompäktheH(A/V} '•' -..;;. |

:-:.'ch'ä'räkter!s>ische Länge '-;•

685,8 m2|

548,6 m2;

2353,1 m<

1269,9m2,.

0,54l
r

1,85m|

•7:^KIJnnareg!ori • • -:^. ^;:„ •.,': •

'.<>. ^elztage'/.':.-:.-.' •^ --..;: -

". - ^Heizgrädtage . :• ~. :^'7

•...-;\'^-Norffl-Aüßenlemperqtur • -''

'-- -'•;;8ol[-fhneniemperätur';-;-':

N|„

263 d/a^

3501 Kd/a; ~

-UQC^"

20 °C|

.-rrtiiitererU:Wert •„:X:| 0,54 W/m^Kl

.Bauweise' '.\." ~[ -/ ; •^':.! schwere.

,Artc(er"Lüftung. \r.-..,.-'| Fensteriüftung''

-Sörhmeriaüäiichkeit. ! eingehaliert'.

^KTWERT.^ ^.- i 42:

WÄRME-UND ENERQIEBEDARF

26,08 RWh/m3a[

81,16kWh/m2ai

4,71 kWh/m£a|-|

0,02kWh/m3a:.

10,47 kWh/maah

0,OOkWh/m2af.

46,60 RWh/m2ai~

-1,28kWh/m2a|

45,33 kWh/m2a;

0,OOkWh/m2ai. 'l

131,19kWh/m£af -l

0,OOkWh/m2ai.

32,20 kWh/mea;

9,08kWh/m2ai

172,47 kWh/m2ai

251,54kWh/m2a|,

98,93 RWh/m2ai-

61.377kWh/a|

55.657 RWh/a l
t

3.228 kWh/a|

59kWh/a|

7.179kWh/al

OkWh/a!

31.959RWh/a|

-875 kWh/a;

31.083kWh/ai

0 kWh/a:

89.969 kWh/a!

OkWh/a;

22.082 kWh/a:

6,226kWh/ai

118.277 kWh/a;

172,501 kWh/a|

67.845 RWh/a [

104.656 kWh/al 152,61 kWh/mKai

?ERSTEUtTW:\

lÜWR-Zatil::^^^.

..Aösstäilüngsyaiunn;':'

^GQKigkellsdätünn.,: ••:-.

20.Februar2015

! 20.Februar 2025

:Erstellerln :

Unterschrift'

iArch Fürstenberger

Dis EnergietennzaWen diases Energieauswaises dienen ausschliaßlich der Inlormation. Aufgrund der idsalisiarten EingangsparamBler können bei tatsächlicher NLitzutig eiheblicho Abweichungen
auftfslsn. insbesondere Nutzungseinheiten unterschfedilcher Lage können aus Cründen der Geomelria und dar Lage hlnsichllich ihrer Enetgiehenn^aMan von den higr angegebenen abweichen.
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Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten : :i-t EPL CAD mäßig erfasst AllpEan 3D

Bauphysikalische Daten

HaustechnEk Daten :

iit Angaben Bauherr

!Lt Angaben Bauherr

Haustechniksystem

Raumheizung :

Warmwasser:

RLT-Aniage:

:peßets heizung, radiatoren

[solar, pellets

Ikeine vorhanden

Allgemeine Berechnungsparameter (aus Stammdaten)

Gebäudemassen :

Luftdichtheit:

Lüftung:

Wärmegewlnne:
Berechnungsgrundlagen

Bauteile:

Vaifdierung:

schwer

Dicht

E, ^Natürliche Lüftung :

D mechanische Lüftung:

Luftwechselzahl:

maschinell eingestellte Luftwechseirate:

Nutzungsgrad der WRG:

Nutzungsgrad des EWT:

Luftwech sei rate infolge von Ex- und Infiltration nx:

v.:

mech •

gesamt •

Luftwechselrate:

Interne Wärmegewinne:

1,20

0,11

0,00

1,20

3,75

1/h

1/h

%
%
1/h

1/h
W/m

Gemäß OIB-RichHlnle 6 - Ausgabe : Oktober 2011
:ONORM B 8110-3 Wärmespeicherung und Sonneneinflüsse
l ONORM B 8110-5 Klimamodel! und Nutzung s prof i l e
: ONORM B 811 0-6 Heizwärmebedarf und Kühlbedarf
; ONORM B 8115 Scha!lschutz und Raumakustih im Hochbau

JONORMB 1800 Ermittlung von Flachen und Rauminhaiten von Bauwerken

; ÖNORM H 5056 Heiztechnik-Energiebedarf
• ONORM H 5057 RLT - Energiebedarf für Wohn- und Nichlwohngebäude

: ONORM H 5058 Kühltechnik - Energiebedarf
QNORM H 5059 Beleuchtung s energie bedarf

EN ISO 13786:2002 Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Bauteilen
; EN ISO 6946 Wärmedufchiaßwidsrstand und Wärmedurchgangskoeffizient

EN iSO 10077-1 ;2006 Wärme technische s Verhaiten von Fenstefn, Türen und Abschlüssen - Berechnung dss

Wärmedurchgangskoeffizienten

: 013-Berechnungsleitfaden Version 1.6, 2004 - 013J<ennzahlen - Baubook (OBOX)

Validierl nach Fachnormenausschuss ON-AQ 235.1 2 - "Vaiidlerung von Software für die Gesamtenergieeffizienz"

;ONORM 8 8110-6

ONORM H 5056

ÖNORM H 5057
ONORM H 5058
ÖNORM H 5059

Validiert nach Beiblatt 1:
Vslidiert nach Beib!att 2;

Valldiert nach Beibiatt 3:
Validiert nach Beiblatt 1;

Vatidiert nach Beiblatt 2:
Valädiert nach Beiblatt 3:
Valldiert nach Beiblatt 4;

Validtert nach Beiblatt 5:
Validiert nach Beibiatt 6:

Validiemngsstand 2012/10
Vaiidierungsstand 2012/10
Validierungsstand 2012/10

EFH - Validierungsbeispiel für den Heizwärmebedarf
MFH - Valiciierungsbeispiel für den HWB

NWG - Validierungsbeispiel für den Heizwärmebedarf
Validierungsbeispiel Einfamilienhaus

ValidiefungsbeispielMetirfamIiienhaus
Validierungsbsispie! Nicht-Wohngebäucie

Validierungsbeispiel Wärmepumpe
Validlerungsbeispiet (Qr biva!ente, allernaltve Wärmepumpen mil Schsilholzkesse!

Validerungsbeispiel für Solarthermie mit Hackschnitzelheizung

Version; AX3000 für Allptan (20140211) V2014
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GZ: _EAW_ 141229 _HRD02geme!nde Datum:
20,Februar2015

OIB-RL6 Berechnungen (Dezember 2011)

4.2 Prlmärenerglebedarf

QHEB.TW

ÖHEB.nV.HE

QHEB.TW.WF

QHEB.RH

QHEB.RH.HE

QHEB.RH.WP

QLFEB.II

QLFEB.C

OBS B

QKEB

QKEB.HE

QBCIGB

QgetEB

L

HEB

3,15kWh/m:'a|

0,28 kWh/maaj

0,00 kWh/m2a|

126.93 kWh/m2a|

0,83 kWh/m^al

0,00 kWh/m"a|

0,00 kWh/m2a|

0,00 kWh/m;'a|

9,08 hWh/m'a!

0.00 kWh/mzai

0,OOkWh/m2a|

o,00(<Wh/msaE

32,20 KWh/m2a|

fFE

1,08

2,62

2,62

1,08

2,62

2,62

2,62

2,62

2,62

2,62

2,62

2,62

2,62

bew
0,06

2,15

2,15

0,06

2,15

2,15

2,15

2,15

2.15

2,15

2,15

2,15

2,15

W.,

1,03

0,47

0.47

1,02

0,47

0.47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47
0.47

PEB

3,41 kWh/m;!a

0,73 kWh/m'a

0,00 kWh/mza

137,09 KWh/m2a

2,17kWh/maa

0,ao kWh/m2a

0,00 kWh/m2a

0,00 KWh/m'a

23.79 kWh/m^a

0,00 Wh/sn"a

0,00 kWh/m;!a

0,00 kWh/maa

84,36 kWh/mza

251,54kWh/m2a

PEB„s

0,19 kWh/m2a

0,60 kWh/mi!a

0,00 KWh/mza

7,62 kWh/m2a

1.78 kWh/m£a

0,00 kWh/m2a

0.00 kWh/m2a

0,00 kWh/m;a

19,52kWh/m^a

0,00 kWh/m2a

0,00 kWh/m;'a

0,00 kWh/m'a

69,23 kWh/m2a

98.33 kWh/m2a

PEBe

3,22 kWh/m;a

0,13KWfi/mea

0,00 KWh/m'a

129.47 kWh/msa

0,39 kWh/msa

0.00 KWh/m2a

0,00 kWh/m2a
0,00 kWh/m;'a

4,27 kWh/m3a

0,00 KWh/mza

0.00 kWh/m2a

0,00 kWh/maa

15,13 ltWh/m2a

152,61 kWh/m2a

4.4 GssamtenergleeHizienz-Faktor (Standort)

HWBsK

HWB^

TF = HWBgn / HWBsK

ISK

IRK

SF= WIRK

81,16kWh/(n;'a

77,14 (<Wh/mi;a

1,05

1096,56 kWh/m'a

1102,19 kWh/m^a

0.99

HWB^s = 26 X (1 + 2,0 /!<:) X TF % VBg / BGF / 3

KB;6 = KBnp x SF

EKT

KEB^=f|<TXl,33xKB^

WWWB
BAWZ

HEBae = (HWB^e + WWWB) x e„^

BelEB

BSB
EEBgs " HEBsg + KEB26 + BelEB + BSB

EEB„,

lGEg=EEBisi/EE8;e

gesondert für Wärmepumpen

JAZ^.WPT

i}AZ]s(^pT

UWsG " (HWB^s + WWWB) x(1 -1 / JAZ^wpT.)

UWisi = (HWB,st + WWWB) x(1 -1 / JAZ|„,wpT)

»GEE.U^UW^/UW^

•QEE.WP = EEBlsl / EEBES

IGES = (2 X IGEE.WP + fGEfc-.Uitw) t 3

S5,06 hWh/m2a|

12,?8kWh/mSa

1,619

126,06 kWh/m2a

32,20 kWh/m2a

9,08 kWh/msa

179,24 kWh/mi;a

172,47 kWh/mzaj

0,96|

EA GIB RLG Seite 4



GZ: EAW 141229 J-IRD02gemeinde Datum:
20.Februar 2015

HEIZWÄRMEBEDARF NW* (Standortklima)

LT

Lv

Öjh

theiz.d

Standort:

690,49 W/K
193,99 W/K
20,00 °C

24,00 h/d

Hohenruppersdorf Region:N H==210

'e.Standortklima

°c

Clint

BF
Qh

HWBy(gK)

3.75 W/m2

548,62 m2

61376,8 kWh/a
26,1 KWh/m3a

89,5 kWh/m2a

A6 Qh
kWh/M

Jänner -1,81 21,81 0,13 100,00% 12484,8

Februar 0,15 19,85 0,17 100,00% 9844,0

März 4,09 15,91 0,23 99,99% 8040,1

April
Mai

8,93 11,07 0,39 99,78% 4306,5

13,62 6,38 0,77 94,35% 1059,9

Juni 16,73 3,27 1,55 62,88%

Juii 18,42 1,58 3,13 31,91%

August 17,96 2,04 2,23 44,64%

September 14,32 5,68 0,71 95,88% 856,1

Oktober 9,02 10,98 0,31 99,94% 4980,7

November 3,76 16,24 0,18 100,00% 8500,2

Dezember 0,10 19,90 0,14 100,00%

Ch
kWh/M

Q. Qiloss Q'sol Qi,

RWh/M RWh/M RWh/M kWh/M

11304,4

Q,Sain

kWh/M
Jänner 11204,0 3147,7 14351,7 336.3 1530,6 1867,0

Februar 9209,6 2587,4 11797,0 570.5 1382,5 1953,0

März 8170,9 2295,6

April 5501,7 1545,7

10466,5

7047,3

896,0 1530,6

1265,5 1481,3

Mai 3279,2 921,3 4200,5 1692,5 1530,6

2426,6

2746,8

3223,2

Juni 1626,7 457,0 2083,7 1742,3 1481,3 3223,6

Juli 813,1 228,4 1041,5 1731,4 1530,6 3262,0

2997,5August 1049,4 294,8 1344,2 1466,8 1530,6

September 2825,6 793,8 3619,4 1090,5 1481,3 2571,8

Oktober 5642,4 1585,2 7227,6 717,7 1530,6 2248,3

November 8073,1 2268,1 10341,2 359,8 1481,3 1841,0

Dezember 10221,4 2871,7 13093,1 258,0 1530,6 1788,7

23.September
3.Mai

C 70592 T

a

Ho

79,811
5,988

0,8569

10 11 12

IQT r'—~iQsol r—iQint

Monatswerte (HWBx) Seite 5



GZ:

Jänner

Februar

März

Aprii
Mai
Juni

Juli
August

September

Oktober

November

Dezember

Jänner

Februar

März

April
Mai
Juni

Juli
August

September

Oktober

November

Dezember

EAW. J 41229_HRD02gemeinde

HEIZWÄRMEBEDARFNW*(Referenzklima)

LT

Lv

9ih

4isiz,<J

'e, Stand orthfima

°c

-1,53|

0,73|
4,81

9,62]
14,201
17,33|
19,121
18,56]
15,031

9,64|
4,16]
0,19|

QT
kWh/M

11060,51
8941,51
7803,5l
5160,51
2979,61
1327,4l
452,1

739,8!
2470,91
5322,2l
7874,9 i

10176,91

Standort:

690,49 W/K
193,99 W/K
20,00 °C

24,00 h/d

QV
kWh/M

3107,4

2512,1

2192,4

1449,8

837.1

372,9

127,0

207,8

694,2

1495,2

2212,4

2859,2

19,September
S.Mai

ReterenzklEma ÖSTERREICH gem.

qini

BF
Oh

HWBV(RK)

Ae
K

21,531
19,27!
15,19|
10,381

5,80|
2,67i

0,88|
1,44|

4,97|

10.361
15,841
19,81

Qloss

kWh/M
14168,01
11453,61
9995,9]
6610,31
3816,71
1700,3)
579,1

947,61
3165,0]
6817,51

10087,41
13036,1:

7

0,14

0,17

0,25

0,41

0,83

1,86

5,65

3,15

0,81

0,33

0,19

0.14

Q.o!

kWh/M
385,0

618,6

922,6

1235,7

1639,5

1683,9

1740,6

1451,4

1094,9

735,9

393,7

295,1

3ENORM8110-5

3,75
548,62

58265,4

24,8

85,0

JL

100,00%

100,00%

99,98%

99,71%

92,33%

53,11%

17,70%
31,75%

92,89%

99,91%

100,00%
100,00%

Qint

kWh/M
1530,6

1382,5

1530,6

1481,3

1530,6

1481,3

1530,6

1530,6

1481,3

1530,6

1481,3

1530,6

Datum:
20.Februar 2015

W/m2
ms

kWh/a
kWh/m3a

kWh/m2a

Qh~

kWh/M
12252,4

9452,5

7543,1

3901,2

667,6

0,0
0,0

0,0

473,0

4553,0
8212,4

11210,3

(gam

RWh/M
1915,6

2001,1

2453,2

2716,9

3170,1

3165,2

3271,2

2982,0

2576,2

2266,6

1875,0

1825,8

C 70592 T 79,811
a 5,988

rio 0,8569

Monatswerte (HWBx) Seite 6



GZ: EAW. _141229, _HRD02gemeinde Datum:
20.Februar2015

HEIZWÄRMEBEDARF NW (Standortklima)

LT

9ih

Wz,d

Standort ;

690,49 W/K

20,00 °C

24,00 h/d

Hohenruppersdorf Region:N H=210

Jänner

'e,Stand orlhiima

°c

-1,81

qini

BF
Qh,SK

HWBV(SK)

3,75 W/m2

548,62 m2

55657,5 kWh/a
23,7 RWh/m3a

81,2 kWh/m2a

A9

21,81 0,19 100,00%

Qh
kWh/M

11896,31
Februar 0,15 19,85 0,23 99,99% 9208,3!
März 4,09 15,91 0,31 99,92% 7357,61
April 8,93 11,07 0,51 99,09%
Mai 13,62 6,38 0,97 86,79%

Juni 16,73 3,27 1,94 51,09%

3585,5]
479,61

0,0|

Juli 18,42 1,58 3,94 25,37% 0,0|
August 17,96 2,04 2,86 34,90%

September 14,32 5,68 0,94 88,00%

Oktober

November

9,02 10,98 0,43 99,59%

3,76 16,24 0,26 99,97%

0,01

393,31
4227,3 i
7824,71

Dezember 0,10 19,90 0,20 99,99% 10684,81

Qi CK
RWh/M kWh/M

Qlos

RWh/M
Qso!so! Qi,

kWh/M kWh/M kWh/M
Jänner 11204,0 3503,1 14707,1 336,3 2474,7

Februar 9209,6 2772,2 11981,8 570,5 2203,4

März 8170,9 2554,7 10725,6 896,0 2474,7

2811.01
2773,91
3370,61

April
Mai

5501,7 1700,2 7201,9 1265,5 2384.2

3279,2 1025,3

Juni 1626,7 502,7

4304,5

2129,4

1692,5 2474,7

1742,3 2384,2

Juli 813,1 254,2 1067,3 1731,4 2474,7

3649,8;
4167,21
4126,5]
4206,01

August 1049,4 328,1

September 2825,6 873,2

1377,5

3698,8

1466,8 2474,7

1090,5 2384,2
3941,51
3474,71
3192,31Oktober 5642,4 1764,2 7406,6 717,7 2474,7

November 8073,1 2494,9 10568,0 359,8 2384,2

Dezember 10221,4 3195,9 13417,3 258,0 2474,7
2744,0 i
2732,71

23.September
3,Mai

C 70592 t

a

llo 0,

79,811
5,988

,856902

QT FIQV r—iQso! l—\Q\n[

Monatswerte (HWBn) Seite 7



GZ: EAW 141229 ,HRD02gemeinde Datum:
20.Febmar2015

HEIZWÄRMEBEDARF NW (Referenzklima)

L.T

eih

^Heiz,d

690,49 W/K

20,00 °C

24,00 h/d

Standort : Referenzklima ÖSTERREICH gem. OENORM 8110-5

iQint 3,75 W/m3

BF 548,62 ms

Q'h,RK 52897,1 kWh/a
HWBV(RK) 22,5 kWh/m3a

77,1 kWh/m-'a

Jänner

Februar

März

April
Mai
Juni

Juii
August

September
Oktober

November

Dezember

Jänner

Februar

März

April
Mai
Juni
Juli
August

September

Oktober
November

Dezember

'e,Slandortklima

°c

-1,531

0,73|
4,81

9,62l
14,20l
17,33l
19,12l
18,561
15,03l
9,64|
4,16l
0,19l

"'"07

kWh/M
11060,5l
8941,5]
7803,51
5160,5i
2979,61
1327,41

452,1

739,8l
2470,9l
5322,21
7874,91

10176,9)

A9
K

21,53l
19,27l
15,191
10,381

5,80|
2,67l
0,88]
1.44l
4,97|

10,36l
15,841
19,81

Qv
kWh/M

3458,2

2691,5

2439,9

1594,8

931,6

410,2

141,3

231,3

763,6

1664,1

2433,7

3182,0

Qloss

kWh/M
14518,8

11633,0

10243,4

6755,3

3911,2

1737,6

593,4

971,1

3234.5

6986,3

10308,6

13358,9

Y

0,20|
0,24|
0,33|
0,54|
1,05]
2,34!
7,10|
4,04|
1,08|
0,46|
0,27]
0,21

T1

99,99%

99,98%

99,90%

98,80%

83,19%

42,55%

14,08%

24,73%

82,18%

99,43%

99,97%

99,99%

Qsol

kWh/M
385,01

618,61
922,6]

1235,71
1639,51
1683,9 i
1740,61
1451,4!
1094,9 i

735,91
393,71
295,1

Qint

RWh/M
2474,7

2203,4

2474,7

2384,2

2474,7

2384,2

2474,7

2474,7

2384,2

2474,7

2384,2

2474.7

Qh
kWh/M

11659,3

8811,5

6849,7

3178,8

284,9

0,0

0,0

0,0

198,1

3793,9

7531,6

10589,3

(gain

kWh/M
2859,6

2822,0

3397,2

3619,9

4114,1

4068,2

4215,3

3926,0

3479,2

3210,6

2778,0

2769,8

19.September
S.Mai

C 70592 T 79,811
(X 5,988

r|o 0,8569

Monatswerte (HWBn) Seite 8



GZ: EAW 141229 ,HRD02gemeinde Datum:
20.Februar 2015

KÜHLBEDARF (Referenzklima)
Standort : Referenzkiima ÖSTERREICH gem. OENORM 8110-5

LT

9ic

^c.d

TNutz.d

690,49 W/K
26.0 °C

24,00 h/d
12,00

qint

BF
Qc

KBy(RK)

0.00 W/m2

548,62 m2

92,4 kWh/a
0,0 kWh/m3a

Jänner

Februar

März

Apri!
Mai
Juni
Juli
August

September

Oktober

November

Dezember

QT
kWh/M

14142,9

11725,6
10885,9
8143,4

6062,0

4310,3

3534,4

3822,1

5453,8

8404,6

10857,9

13259,3

QV
kWh/M

1490,0

1235,3

1146,9
857,9

638,7

454,1

372,4

402,7

574,6

885,5

1143,9
1396,9

Qloss

kWh/M
15632,9
12960,9

12032,8

9001,3

6700,6

4764,4

3906,8

4224,8

6028,4

9290,0

12001,8

14656,2

Qsol

kWh/M
513,3

824,8

1230,1

1647,6

2186,0

2245,2

2320,8

1935,2

1459,9

981,3

525,0

393,5

Qint

kWh/M
(g ai n

kWh/M
513,3

824,8

1230,1

1647,6

2186,0

2245,2

2320,8

1935,2

1459,9

981,3

525,0

393,5

Monatswerte KBx (Referenz) Seite 9



GZ: EAW 141229 J-iRDOSgemeinde Datum:
20.Februar 2015

Q.

0,0

0,0

0,0
0,0

1,7

16,2

62,6

11,8

0.2

0,0

0,0

0,0

Monatswerte KBx (Referenz) Seite 10



GZ: EAW 141229 „HRDOggemeinde Datum:
20.Februar2015

KÜHLENERGIEBEDARF NW (Standortklima)
Standort: Hohenruppersdorf Region:N H==210

L7

eih_

^c,d

690,49 i W/K

26,00 °C

24,00 h/d

qint

BF
QC,SK

HWBV(SK)

7,50 W/m2

548,62 ms

7178,9 RWh/a
3,1 kWh/m3a

10,5 kWh/m2a

Jänner

Februar
März

April
Mai
Juni

Juli
August

September

Oktober

November

Dezember

Jänner

Februar

März
April
Mai
Juni

Juli
August

September

Oktober
November

Dezember

'e.Standortklima

°c

-1,81

0,15

4,09

8,93

13,62

16,73

18,42

17,96

14,32

9,02

3,76

0,10

-o7

kWh/M
14286,4

11993,7
11253,2

8484,6

6361,6

4609,6

3895,4

4131,8

5808,5

8724,8

11056,0

13303,8

A6
K

27,81

25,851
21,91

17,07!
12,381

9,27|
7,58|
8,04)

11,681
16,98|
22,24|
25,901

QV
kWh/M

8189,21
6618,8i
6450,61
4807,1
3646,61
2611,71
2232,91
2368,4!
3290,91
5001,2;
6264,01
7626,01

< los s

kWh/M
22475,6

18612,5

17703,8

13291,7

10008,2

7221,3

6128,4

6500,2

9099,5

13726,0

17320,1

20929,8

Y

0,24

0,28

0,35

0,49

0,72

0,98

1,18

1,06

0,68

0,43

0,30

0,25

QSO!

kWh/M
448,4

760,6

1194,6

1687,4

2256,7

2323,1

2308,5

1955,8

1454,0

956,9

479,7

344,0

JL

0,06% l
0,10% l
0,31% l
1,33%!
6,15%|

15,70%|
24,27% i
19,12%!
5,09% l
0,80% l
0,16%|
0,07% j

Qc
kWh/M

4,2

7,4

26,5

120,2

620,4

1559,0

2465,6

1848,3
443,8!

66,4

11,9

5,3

Qint

KWh/M
4949,3l
4406,81
4949,31
4768,5 i
4949,31
4768,51
4949,31
4949,3l
4768,51
4949,31
4768,5]
4949,31

(g ai n

KWh/M
5397,8

5167,4

6143,9

6455,8

7206,0

7091,5

7257,8

6905,1

6222,5

5906,2

5248,2

5293,4

Monatswerte (KBn) Seite 11



GZ: ,EAW 141229 _HRD02gemeinde Datum:
20.Februar2015

KÜHLENERGIEBEDARF NW (Referenzklima)
Standort: Referenzklima ÖSTERREICH gem. OENORM 8110-5

LT 690,49 W/K

26,00 °C

lc,d

Jänner

Februar

März
April
Mai
Juni

24,00 h/d

'e.Standorlklima

°c

-1,53

0,73

4,81

9,62

14,20

17,33

qint

BF
QC,RK

HWBV(SK)

7,50 W/m2

548,62 m2

8473,5 kWh/a
3,6 kWh/m3a

12,4 kWh/m2a

Ae

-27,53

0,73

4,81

9,62
14,20

17,33

0,25

0,29

0,36

0,50

0,75

1,04

0,06%

0,12%

0,37%

1,54%

7,01%

18,08%

Qc
kWh/M

4,7

8,9

31,8

138,2

699,9

1775,0

Juli 19,12 19,12 1,31 29,28% 2980,4

August

September

Oktober

18,56 18,56

15,03 15,03
1,14

0,73

22,61%

6,38%

9,64 9,64 0,45 0,96%

2179,7

556,0

79,7

November

Dezember

Jänner

Februar

4,16 4,16 0.31

0,19 0,19 0,26

0,18%

0,08%

QT CK Qias Qso l

kWh/M kWh/M KWh/M kWh/M
14142,9

11725,6
8107,0 22249,9 513,3

6470,8 18196,4 824,8

Qint

kWh/M
4949,3

4406,8

13,6

5,6

Q,gain

kWh/M
5462,6

5231,6

März

Aprit
Mai
Juni

Juli
August

September

Oktober

November

10885,9
8143,4

6062.0

4310,3

3534,4

3822,1

5453,8

8404,6

10857,9

6240,0 17125,9 1230,1

4613,8

3474,8

12757,2 1647,6

9536,8 2186,0

2442,1 6752,5 2245,2

2026,0 5560,5 2320,8

2190,9 6013,0 1935,2

3090,0 8543,8 1459,9

4817,7 13222,2 981,3

6151,8 17009,6 525,0

4949,3

4768,5

4949,3

4768,5

4949,3

4949,3

4768,5

4949,3

4768,5

6179,4

6416,0

7135,3

7013,7

7270,1

6884,5

6228,4

5930,6

5293,4

Dezember 13259,3 7600,5 20859,8 393,5 4949,3 5342,8

Monatswerle (KBn) Seite 12



C3Z: _EAW, _ 141229_ _HRD02gemeinde Datum:
20.Februar2015

TRINKWASSER

Jänner

Februar

März

April
Mai
Juni
Juli
August

September

Oktober

November

Dezember

Jänner

Februar

März

April
Mai
Juni

Juli

August

September

Oktober
November

Dezember

Anschluss

QTW,WA kWh/M

14,7

12,7

14,7

14,0

14,7

14,0

14,7

14,7

14,0

14,7

14,0

14,7

171,5

ww-
Wärmebedarf
~Qt7'kWh7M'

276,0

240,0

276,0

264,0

276,0

264,0

276,0

276,0

264,0

276,0

264,0

276,0

3.228,26

Verluste

Verteilung

QTW.WV kWh/M

25,7|
22,3|
25,7i
24,5|
25,7|
24,5|

25,7|
25,7|
24,5|

25,7|

24,5|
25,71

300,0|

benötigte
Heizenergie

~Q*TW kWh/M

438,71
210,91
111>3|

10,4|

9,4]
152,9!
360,5)
476,3!

1.770,4;

der Wärmeabgabe Warmwasser

Speicherung j Bereitstellung

QTW.WS kWh/h
173,4|
153,61
163,3|
150,1

147,1

137,2|
138,9|
139,71
141,2|
154,9 i
158,61
170,1

1.828,2l

QTW.WB kWh/M Qkomb.WB RWh/Ml
91,2|
46,0|
26,4|

2,6]

2,6|
38,6]
83,0 i

101,8l

Q

Verluste

gesamt
TW kWh/M

213,71
188,6]
203,61
188,6)
187,4|
175,81
179,2i
180,01
179,81
195,31
197,2l
210,41

2.299,7l

zurückgewinnbar

Qrw.bah kWh/M

40,3

35,1

40,3

38,6

40,3

38,6

40,3

40,3

38,6

40,3

38,6

40,3
471,5

Jänner

Februar

März

April
Mai
Juni

Juli
August

September

Oktober

November

Dezember

Heizenergiebedarf-TW (11)

QHEB.TW = Qtw + QTW " QSOIJW ~ Qumw.WP.TW

QHEB = QHEB.TW+QHE [kWh/M]

ohne HE

530]
257 S
138J

13f

12|
192|
444 j
578]

0|

QHEB
538
268
153
32
23
23
23
22
29

205

452
585

2.353

Heiztechnik-Energiebedarf - TW(189)

QHTEB = QHEB ~ Qiw + Ctumw + QSOI + Qel

ohne HE

261
27|

-124|

-233|

-254|

-242)

-254|

-255|

-236|

~72\

187J
308]

-1.066l

QHTEB^HE) [kWh/M]
HTEB

262
281

-123

-2321

-253

-241

"253

-254

-235'

-71

188
309

-875

TW Seite 13



GZ: EAW 141229 _HRD02gemeinde Datum:
20,Februar2015

TRINKWASSER-Eingaben

WärmebereitsteUung

Warmwasser/Raumheizung

dezentra!

kombiniert

Wärmeabgabe

Regelfähigkeit
(Fixwert == Zweigriffarmaturen)

Verbrauchserfassung
(Fixwert = individuell)

Einhebelmischer

Individuelle Warmwasser-Verbrauchsermittlung

Warmwasserverteilung
Lage

konditioniert
Verteilleitung pl
Steigleitung pl
Stichleitung

Material: Stahl

HZirkulation

Verteilleltung
Steigleitung

Berechnungs-

Länge

32,92 m
32,92 m

Berechnungs-

Länge

Norm länge

32,92ml
32,92 m|

Durchmesser

DN
50
30

Normlänge
Durchmesser

DN

20
20

Dämmung
Leitung

0/3 gedämmt
0/3 gedämmt

Armaturen

„n.
Ti'

Dämmung
Leitung

0/3 gedämmt
0/3 gedämmt

Armaturen
""n"

Ti-

Wärmebereitstellungs-System

Heizsystem: Pellets, automatisch beschickt nach 2004

Baujahr; - Energieträger; Pellets

Aufslellungsort Betriebsweise

E konditsoniert ! ; modulierend

Wärmespeicherung
Wärmespeicher
H konditsoniert

^ Anschlussteile gedämmt
• E-Patrone

Indirekt biomassebeheizter Speicher ab 1994

Verteilleitung

Stesg!eitung

VerteilSeitung-Z

Steigleitung-Z

fero1=

fero2=

fero1=

fero2=

A9beheizt==

Wärmeabgabe der

1,20

1,10

1,20

1,10

14,03

Leitungen

qVerteil=

q3teigl=

'Ljnbeheizt-

1,59

1,09

TW Seite 14



GZ: EAW 141229 J-IRD02gemeinde Datum:
20.Februar2015

Hilfsenergie

Geblase für Brenner kein GebSäse

FÖrdergerät bei Biomasse Fördergebläse

PTW,WV.P

PTW.WS,P

PTW,K,P

PTW,K,Ö;P

PTW.K,Geb
PTW RF

(Zirkulationspumpe)
(Speicherpumpe) 85,7 W
(HeizResselpumpe)

(Olpumpe)
(HeizkesselgebSäse)
fFörderuna von Biomasse)

Jänner

Februar

März

April
Mai
Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

^H,K,bs

29,38

25,72

28,78

27,16

27,81

26,39

27,32

27,36

26,63

28,28

27,67

29,19

QH,WV,HE QH,WS,HE

1,08

0,93

1,08

1,03

1,08

1,03

1,08

1,08

1,03

1,08

1,03

1,08

QH,HE=:

QH.WB.HE QH.HE

1,08

0,93

1,08

1,03

1,08

1,03

1,08

1,08

1,03

1,08

1,03

1,08

12,57

in der Wärmebereitstellung d, Nah- und Fernwärme wird der Hilfsenergseeinsatz für Wärmebereitstellung nicht
berücksichtigt

TW Seite 15



GZ: EAW 141229 ,HRD02gemeinde Datum:
20.Februar2015

RAUMHEIZUNG

Jänner

Februar

März

Apri!
Mai
Juni

Juti
August

September

Oktober
November

Dezember

Anschluss

QH.WA kWh/M

357
323
357
346
249

212
357
346
357

^Verluste der Wärmeabgabe Raumheizung

Verteilung

QH.WV KWh/M

6.203!
5.603l
6.203]

6,003l
4,325l

3.682l

6.203l

6,003l
6.203)

Speicherung
QH.WS kWh/M:

Bereitsteilung

QH,WB kWh/M

2.489l
2.050|
1.944J

1.667l

1.201

1.072l

1.718l

1.929 i

2,317|

Qkomb.WB i<Wh/M

2.580

2.096

1.971

1.669

1.201

463
475
478

1.075

1.756

2.012

2.419

Verluste

gesamt
QH RWh/M

9.049 i

7.976J
8.504l

8.015l
5.774E

4.967l
8.278l

8.277l

8.877]

zurückgewinnbar

QTw,beh kWh/M

6.560

5.925

6.560

6.348

4.574

3.894

6.560
6,348:

6.560

Biianzierung

Jänner

Februar

März
April
Mai
Juni

Juli
August

September

Oktober
November

Dezember

Heiztage (*)

31
28
31
30
22

18
31
30
31

Q'H

11.976

9,405

8.188
6.514

4,561

3,885

6.800

8,373

10.842

Verluste

23.756

19.957

19.230
15.217

8.775

7.236

15.684

18.845

22.294

T}

0,99

0,97

0,91
0,70

0,40

0,37

0,73

0,93

0,98

Qrgwb kWh/M

9.411

8.734

9.971
10.037

7,519

39
40
40

6.065

9.793

9.131

9,333

Jänner

Februar

März

April
Mai
Juni

Juli
August

September

Oktober
November

Dezember

Heizenergiebedarf-H (10)

QHEB,H = Q! + QH ~ Qumw,WP,H ~ 1l(Qg + Qrgw)

QHEB = QHEB,H+QHE

QHEB,H(ahneHE)

14.4731

11.4701

10.1531

8,2021

5.776!

4,968!
8.531

10.311

13.1651

87.048)

QHEB

14.551

11.536

10.221

8.264

5.821

5.006

8.597

10.379

13.241

87.616

Heiztechnik-Energiebedarf -RH(189)

QHTEB = QHEB - Qh + Qumw + Qsol + Qel (189)

ohne HE

2.576

2.261

2.795

4.616

5.297

0
0
0

4,574

4.304

2.486

2.480

31.3901

QHTEB.RH^-HE:);

HTEB
2.654

2.328

2.864

4.679

5.342

4.613

4.369

2.554

2.556

31.959

(*) mit Wärmegewinnen aus TW

RH Seite 16



GZ: EAW 141229_ _HRD02gemeinde Datum:
20.Februar 2015

RAUMHEIZUNG-Eingaben
Wärmebereitstellung

Warmwasser/Raumheizung

dezentral

kombiniert

Wärmeabgabe

Regelung

Wärmeabgabesystem

Wämeverbrauchsfeststellung

Systemtemperaturen

EinzelraumregeSung mit Thermostatventilen
KleinflächigeWärmeabgabewie Radiatoren, Einzeiraumheizer

individuelie Wämneverbrauchsermitt!ung und Heizkostenabrechnung

Heizkörper(70°C/55°C)

Lage

konditioniert

Verteilieitung P1
Steigleitung F1

Anbindeleitung

Berechnungs-

länge

384,03 m
384,03 m

Norm-

länge

384,03 m
384,03 m

Durchmesser
DN
50
30
20

Dämmung

Leitung Armaturen

0/3 gedämmt F1
0/3 gedämmt H
0/3 gedämmt H

Wärmebereitstellungs-System

Heizsystem:

Baujahr:

AufsteSlungsort

,n konditioniert

Pellets, automatisch beschickt nach 2004

EnergEeträger: Pellets

Betriebsweise

FI modulierend

Heizkreisregeiung

Fl gleitend

Wärmespeicherung
Wärmespeicher ohne Speicher

H konditioniert
H Anschiussteile gedämmt

H E-Patrone

Wärmeabgabe der Leitungen

Verteilieitung

Steigleitung

fero1

fero2=

'beheizt"-

1,20

1,10

20,00

qVerteil=

qSteigl==

'unt)eheizt~:

1,59

1,09

13,00

RH Seite 17



GZ: EAW 141229 ,HRD02gemeinde Datum:
20.Februar 2015

Hilfsenergie

Geblase für Brenner

Fördergerät bei Biomasse

kein Geblase

Fördergebläse

F'H,Vent

PH,WV,P

PH,WS,P

PH.K.P

PH,K,ÖIP

^H,K,Geb

PH.BE

(Gebiäsekonvektotr)
(Umwälzpumpe)
(Heszungsspeicherpumpe)

(Heizkesselpumpe)
(Olpumpe)
(Heizkesselgebläse)
(Förderung von Biomasse)

85,7 W

3.300,0 W

Jänner
Februar
März

April
Mai
Juni

Juti

August

September

Oktober
November

Dezember

^H,K,be

338,57
262,25
226,33

177,95

124,38

106,22

189,62

238,20

308,67

QH,WA.HE QH.WV.HE

29,01
22,47 i
19,401
15,251
10,661

9,10|
16,25j
20,41

26,451

QH,WS,HE

QH,HE=

QH.WB.HE

49,101
44,35!
49JO|
47,52)
34,24)

29,151
49,101
47,52|
49,10]

QH,HE

78,12
66,83
68,50

62,77

44,89

38,25

65,35

67,93

75,56

568,20

In der WärmebereitsteHung d. Nah- und Fernwärme wird der Hilfsenergieeinsatz für Wärmebereitstellung nicht
berücksichtigt

RH Seite 18



GZ: EAW 141229 _HRD02gemeinde Datum:
20,Februar2015

THERMISCHE SOLARANLAGE
EN 15316-4-3 und H5056

Jänner

Februar

März

April
Mai
Juni
Juli
August

September

Oktober

November

Dezember

Strahl u ng

33
57
90

115
146
142
146
138
104

73
37

27

3*TWn kWh/k

1149
1035
1139
1094
1123
1081
1114
1115
1085
1130

1103
1146

Trinkwasser

x
4,50|

4,31,

3,93|
3,45|
2,99|

2,67]
2,50|

2,55|

2,92|

3,45|

3,96|

4,32i

Y
0,293

0,559

0,800

1,070

1,325

1,334

1,331

1,253

0,973

0,656

0,337

0,235

QTW,So!kWh/a]

27|
262|
512|
704|
9041
8941
931
884|
667|
418|

96]

6.2981

Raumheizung

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juii

August

September

Oktober
November

Dezember

Q*H KWh/M

13773
11635
11793
10944

10281

8077
11320
11567
13047

X l Y QH,Sol kWh/a

0

Jänner

Februar

März

April
Mai
Juni

Juli

August

September

Oktober
November

Dezember

Wärmeverluste [kWh]
Solarspeicher

TW
173,4l
153,6l
163,31
150,1

147,1

137,2l
138,9l
139,7l
141,2l
154,9l
158,6l
170,1

Verteilung
RH ! TW

8,5

14,6

23,0

29,6

37,6

36,4

37,5

35,3

26,7

18,7

9,4

6,8

RH

rückgewinnbar

Verteilung

8,5

14,6

23,0

29,6

37,6

36,4

37,5

35,3

26,7

18,7

9,4

6.8

284,0!

EN 15316-4-3: Berechnung der Soiarleistung der Anlage
H5058: Berechnung der Wärmeverluste und Hilfsenergie

Soiar Seite 19



32: ,EAW_141229_HRD02gemeinde

THERMISCHE SOLARANLAGE - Eingaben

Nutzungsartl

Typ
T10

ai

Kollektorf lache
Ausrichtung

Neigung

EN 15316-4-3 und H5056

Warmwasser

Sonnenkollektor
abgedeckter Flach-Kollektor

0,8000 SAM 0,9400

3,5000 82

15,00 m2

sw
42,00 °

Koilektorkreisiauf
Wirkungsgrad d. Koilektorkreislaufs CHjoop) 0,90

klelektrischerische Regelung
Pumpenleistung

eiektr.Ventile

Solarspeicher

Zusatzspeicher

konditioniert

Datum:
20.Februar2015

Leistungsbedarf | Betriebsdauer
3,0 W
120,0 W * 1 1,

7,0 W * 1 4.

Solarspeicher
800 l Kaltwasser

200 i Korrekturfaktor f^

Hiifsenergie d. therm.Solaranl. (H5056 (185))

[kWh]
6,i

9,E

14,[

17,c

22,

21,(

22,;

21,

16,

12,

7,;

5,

177,£

8
,8

,5

,9

>3

,6

,2

.1

,4

,2

,2

,9

8

Anteil -TW
6,8

9,8

14,5

17,9

22,3

21,6

22,2

21,1

16,4

12,2

7,2

5,9

Anteil-H

177,8

.000h

.500h

10 °C

1,170

Solar Seite 20



GZ: _EAW. .,141229 _HRD02gemeinde Datum:
20.Februar2015

Lüftung - NWG

nL,RLT

HLFL

nL.NL

nL,h,WG

nL,m,h.a

-,m,c,a

n^_

nso

BGF
v^
v

2,00 1/h

1,201/h

1,501/h

1,201/h

0,44 1/h
0,81 1/h

0,11 1/h

685,77 m2

1426,40m2

2353,07 m2

^RLT,d

Wz.d

^NL

Uh/d
12h/d
8h/d:

^>WRG

TIEWT

T1Vaes.

Heizfal Kühifall

9j,h

9j,c

20,0 °C

26,0 °C

Lüftungs-Leitwert Wohngebäude

mittlerer Jährlicher Lüftungs-Leitwert Heizfa!

mittlerer jährlicher Lüftungs-Leitwert Kühlfall

Lüftungs-Leitwert Infiitrationsluftwechse!

•V,h/c,WG

V,h,a

-V,c,a

Ly.inf

193,99 W/K
214,45 W/K
393,16 W/K

0,00 W/K

HWB^ Qh

HWBV(SK)

61.376,8 kWh/a

26,08 kWh/m3a

89,50 kWh/m2a

HWB Qh

HWBv(sK)

55.657,5 kWh/a

23,65 RWh/m3a

81,16 kWh/m2a

KB^ Qr

KBV(RK)

92,4 RWh/a

0,04 kWh/m3a

KB 7.178,92 kWh/a

3,05 kWh/m3a

10,47 kWh/m2a

LüUung Seite 21



GZ: ,EAW_141229 ,HRD02gemeinde Datum:
20.Februar 2015

Lüftung - NWG

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Nutzu

d
31,00

28,00

31,00

30,00

31,00

30,00

31,00

31,00

30,00

31,00

30,00

31,00

igszeit

^Nutz

23,00

20,00

23,00

22,00

23,00

22,00

23,00

23,00

22,00

23,00

22.00

23,00

RLT-Zeit

dpLT,M ^NL,M

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juii

August

September

Oktober

November

Dezember

H/h,RLT

(exk!. inf)

215,89

207,85

215,89

213,39

215,89

213,39

215,89

215,89

213,39

215,89

213,39

215,89

i-Vc.RLT

(exkl. inf) U/h.inf H/c,inf

*.

Vhjnf

(nx=0,15)

*
Vc,inf

(n,=OJ5)

Jänner

Februar

März

April
Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

5.2 Betriebstage der RLT-Anlage (H 5057:2010)

Heiztage (1 a)
^H = dh.RLT

d/M
31,00|
28,00|
31,00|
30,00!
21,611

18,40|
31,00|
30,00|
31,00|

_(1b)
dc.RLT

d/M

9,39

30,00

31,00

31,00

11,60

(2C)_

dc,NL

d/M

4,92

12,36

19,55

14,65

3,52

_w_
clNutz,h

d/M
23,00

20,00

23,00

22,00

16,04

13,50

23,00

22,00

23,00

(2b)
dNutz.ct-

d/M

6,96

22,00

23,00

23,00

8,50

Kühitage

de

0,05

29,99

31,00

31,00

0,13

Lüftung Seite 22



GZ: _EAW_141229_HRD02gemeinde Datum:
20.Februar 2015

RLT-Lüftung (H5057)

Art der Lüftung

Reduktion EIN

prozessbedingte Lüftung

konstanter Voiumenslrom

RLT-Anlage ohne Heiz-und Kühlfunktion

Wärmerückgewinnung | keine Wärmerückgewinnung

Erdwärmetauscher Ikein Erdwärmetauscher

RWZ FWRG

RFZFpRc

HEWT

0,00%

0,00%

Nachtlüttung

Befeuchtung

EIN
AUS

Luftwechselzahien

HL,FL="L,LE=

r^x

nL,RLT

nL,NL

1,20 1/h

0,11 1/h

2,00 1/h

1,501/h

1.426,40

685,77

Betriebszeiten

ITAG

tNutz

WT
INL

FA

24,0 h/d

12,0h/d

14,0h/d

8,0 h/d

m.T.

PHKN
PCKN

30 kW 35 CC

17°C

Energiebedarf
[UÜJ
wss

0,OORWh/m2a!

Luftförderung - Lufterneuerung

Luftförderung - prozessbedingt

Nutzenergiebedarf
Lufterneuemng IW1

M
0,00 kWh/m2a

Lufterneuerung + prozessbedingt

RLT-Lüftung (H5057) Seite 23



GZ: _EAW,_141229 „HRD02gemeinde Datum:
20.Februar 2015

Luftvolumenstrom für den LE- und den KVS- / VVS-Anteil

Jänner

Februar

März

April
Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Glg. (6)

nL,LE,m

1/h

0,45

0,43

0.45

0,44

0,45

0,44

0,45

0,45

0,44

0,45

0,44

0,45

Glg. (7)

nL.NL.m

1/h

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Gig.(10)

nL,KVS,m

1/h
nL,WS,h.fn

m3/h

nL,WS,c,m

m^/h

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Qig. (4)

VRLT,LE

ma/h

Glg. (5)

VRLT.NL

m3/h

Glg. (9)

vnLT,KVS

m3/h

Glg.(12a)

(VRLT,h.VVs)

m3/h

Glg.(12b)

(VRLT,C!,Ws)

m3/h

Glg. (3), (8), (11)

VHLT,gos

m3/h

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Betriebstage der RLT-Anlage (H 5057}

Heiztage(la)

^H = d|-|.RLT

d/M

31,001

28,001

31,001

30,00j

21,61

18,40|

31,00!

30,00j

31,001

(1b)
dc.RLT

d/M

9,39

30,00

31,00

31,00

11,60

(2c)

dc,NL

d/M

4,92

12,36

19,55

14,65

3,52

(2b)
dNutz,h

d/M

23,00

20,00

23,00

22.00

16,04

13,50

23,00

22,00

23,00

(2b)
dNufcct-

d/M

6,96

22,00

23,00

23,00

8,50

RLT-Lüftung (H5057) Seite 24



GZ: EAW .141229 _HRD02gemeinde Datum:
20.Februar2015

Energiebedarf der Luftförderung LE, KVS / VVS

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

[»Xl

Glg. (22a)

QtF.h.LE.ZUL

0,0

Glg. (22b)

QLF,h.LE,ABL

0,0

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

mn^sg^r
QLF,C,U;,ZUL

.:.-.. •^'•:o,ö|

; :P<0|
'^.;-....^"Q,o|

'..-:.-:-\ Oß\

: 0,01
o,p|

' 0,0|

. :: ö,0i

^';.: - :'ö,ö|

Oft l
: \ 0,01

^'. .:•;...' ;Q>0|

BBBI 0,0

Glg. (23b)

QLF,C,LE,ABL

0,0

MW

G!g. (26a)

QLFARLT.ZUL

0,0

Glg. (26b)

QtF.h,RLT,ABL

0,0

0,0

0,0

0,0

? : : öß
•".' "•:cÖ,Ö

0,0

;.^- "0,0

^),o

^0,0
;'0,0

.0,0

.-^:\--^0,0

EBB 0,0 0,0

Luftvolumenstrom für den VVS-Anteil

fp,A8L/ZU!-H

TlABL/ZUL H

9RLT,h [°C'}

9RLT,c E "G]

öi,n[°C]

9i.c [°C}

Pel,ZUL[kW]

Pel.ABtEKW]

0,4

0,7

35,0

17,0

20,0

26,0

0,0

0,0

Zuluftventilator

Abluftventilator

RLT-LüÜung

VRLT.max [m3/h]

VRLT,h,max [m3/h]

VRLT,c,ma>; [m3/h]

VRLT,mln,konsl [m3/h]

VRLT,var,W [m3/h]

VRLT,var,S [m3/h]

AP*ZUL [Pa]

AP*ABL [Pa]

PSFP [kW/(nWs)l

PSFP [kW/(m3/s)]

(H5057)

0,0

0,0

0,0

0,0

1200,0

800,0

0,0

0,0

Seite 25



GZ: EAW 141229 ,HRD02gemeinde Datum:
20.Februar2015

Nutzenergiebedarf zur Lufterneuerung

Jänner

Februar

Mgrz

Apri!
Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Tab.3

ClH,LE

kWh/(m3/h)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

G!g. (36a)

<-IH.LE,WRQ

kWh/(m3/h)

Gig. (38a)

QH,LE,SO

kWh/M

Glg. (37a)

QH.LE

kWh/M

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

nw

Jänner

Februar

März

April
Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Tab.3

qc,LE

kWh/(m3/h)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Glg. (36b)

clC,l.E,WRG

kWh/(m3/h)

Glg. (38b)

QC,LE,SO

kWh/M

G!g. (37b)

QC,LE

kWh/M

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

[fltt

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

0,0

0,0

0,Q!

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Q'Sl.LE

kWh/M

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

RLT-Lüftung (H5057) Seite 26



GZ: EAW _ 141229 _HRD02gemeinde Datum:

20.Februar 2015

Nutzenergiebedarf für KVS- / VVS-Anlage (1)

Jänner

Februar

März

April
Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Glg.(18a)

ÖRLT.h

cc

Glg.(17a)

9h,RLT

cc

Gig. (39)

cl'H,1Zh

Wh/(m3/h)

Jänner

Februar

März

Aprii

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

G!g. (18b)

ÖRLT.C

"G

Glg. (17b)

ÖC.RLT

oc

Gig. (40)

clC.12h

Wh/(m3/h)

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Qlg.(4l)

cl'Sl,1Kh

Wh/(m3/h)

RLT-Lüftung (H5057) Seite 27



GZ: EAW 141229 ,HRD02gemeinde Datum:
20.Februar 2015

Nutzenergiebedarf für KVS- / VVS-Anlage (2)

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Glg. (39)

c1"H,lSh

Wh/(ma/h}

q'h

Wh/(m3/h)

q"H

Wh/(m3/h)

Glg. (46a)

clH,WHG

Wh/(m3/h)

(3b),(8b),(11b)

nL,RL.T.h

1/h

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juii

August

September

Oktober

November

Dezember

Glg. (40)

c1"C,12h

Wh/K,(m3/h)

q'c

Wh/(m3/h)

q"c

Wh/(m3/h)

QC.WRQ

(3b},(8b),(11b)

nL,RLT,c

1/h

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Qig.(4i)

c1"SI,12h

Wh/(m3/h)

C1SI,WRQ

Wh/(m3/h)

RLT-LüÜung (H5057) Seite 28



GZ: „EAW_141229_HRDOSgemeinde Datum:
20.Februar2015

Nutzenergiebedarf für KVS" / VVS-Anlage (3)

Jänner

Februar

März

April
Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Glg. (47a)

QH,RLT QH.RLJ.SO

0,0|

Qcorr.h Qh + Qcoff.h

^_

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Glg. (47b)

QC,HLT

kWh/M

0,0

Jänner

Februar

März

April
Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

G!g. (47c)

QSI,RLT

RWh/M

0,0

RLT-Lüftung (H5057) Seite 29



GZ: EAW 141229 _HRD02gemeinde Datum:
20.Februar 2015

Luftvolumenstrom für den VVS-Anteil

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Glg.(14a)

ni-,WS,h

1/h

Glg.(13a)

nL,WS,h,m

1/h

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Glg.(14b»

nL,WS,c

1/h

Glg.(13b)

nL,WS,c.m

1/h

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Glg. (29a)

QLF,WS,h

kWh/M

Glg. (29b)

QLF,WS,C

kWh/M

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

VRLT,ges

m3/h

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Glg. (33)

^-^RLT.gos

m3/M

Glg. (34)

^V3RLT,ges

m9/h3

Glg.(31a)

QLF,WS,ZUL

kWh/M

G!g. (31b)

QLF,WS,AÖL

kWh/M

Gtg, (29)

QLF.VVS

kWh/M

'

RLT-Lüftung (H5057) Seite 30



GZ: _EAW_ 141229 .HRD02gemesnde Datum:
20.Februar2015

8.3.4 Umrechnung des Nutzenergiebedarfs auf den tatsächlichen Standort

Jänner

Februar

März

Apri!
Mai

Juni

juii

August

September

Oktober

November

Dezember

A9h

21,81

19,85

15,91

11,07

6,38

3,27

1,58

2,04

5,68

10,98

16,24

19,90

Gh.Klaganfuft

17.922

12.915

10.917

8.596

4.150

2.469

1.661

2.396

4.831

7.896

12.319

16.183

102.255

G h,Wien Gh.SO

16.226

13.338

11.833

7.968

4.749

2.356

1.178

1.520

4.092

8.172

11.692

14.803

97.926

Jänner

Februar

März

April
Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

AO^

K

27,81

25,85

21,91

17,07

12,38

9,27

7,58

8.04

11,68

16,98

22,24

25,90

GC,Klagsnfurl

K.h/M

GcWien

K.h/M

64

182
1.479

1.779

2.032

289
17

5.842

GC,SO

K.h/M

14

195

897
1.571

1.348

316

4.341

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

G.'c,SO

K.h/M

RLT-Lüftung (H5057) Seite 31



GZ: EAW,_U1229 _HRD02gemeinde Datum:
20.Februar2015

Validierung H5057
AN:

Heiz- und

Jänner

Februar

März

Apri!

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

685,77

j Kühlenergiebedarf

IS?

W

iebedarf

M

Validierungsergebnisse

B1JSH

H.896,3! 4,2[

9.208,3l

7,357,6|

3.585,5]

479,6|

393,3|

4.227,3l

7.824,7l

10.684,81

55.657,51

7,4

26,5

120,2

620,4

1,559,0

2.465,6

1.848,3

443,8

66,4

11,9

5,3

7.178,9 0,0

MBjanmiiä§^ä»7iiiai1

0,0|

o,o|

0,0|

0,0|

0,0|

0,0|

0,01

0,01

0,01

0,0|

0,0|

0,01

0,0 i

I@Äf

0,01 0,0 0,0

81,-16 kWh/m2a 10,47 kWh/m2a

H5057(Va!id) Seite 32



GZ: EAW. 141229, _HRD02gemeinde Datum:
20.Februar 2015

Kühllast / Kühlleistung

Allgemeine Angaben

innentemperaturen

ALtßentemperatur(H5058 Tabelle A. 1)

Luftwechsel

interne Lasten

Juli
Qe.max [qC]

Ventilation

Fensteriüflung

InfEitration

Personen, Geräte

Beleuchtung

24,4

qi.c.n [W/m^:

Pspez [W/ms

Öi.c.max [°C]

'i.c.soil

i.c.max.d

26,0

24,0

24,0

September

nL,Vent[1/h]

ni,wfn[^h]

nunfEt/h] 0,11

Leitwerte

Transmissionsleitwert

Lüftungsleitwert

Transmission

Ventilation

Strahlung

LT [W/K]
Lv [W/K]

BF[ms]

690,49

101,85

548,62

Netto-KühIlast

Juli
Wärmequelle | Wärmesenke

September

Wärmequelle

PS [W]
Ps.lr^p [W]

Ps,opak[W]

Wärmesenke

16.607,4

16.607,4

0,0

0,0

0,0

0,0

13.570,3

13.570,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Interne Gewinne

Netto-KühiIast

P| [W]
P|,p[W]

P|,L [W]

4.114,6

0,0

4.114,6

0,0

0,0

0,0

4.114,6

0,0

4.114,6

0,0

0,0

0,0

T1N

c,^[KW]

source.max

21038,99
Pstnk.max EW]

0,00

0,00

21.038,99

source.max

17684,96

P^^ [W]
2931,65

0,17

14.753,31

Norm-Kühllast

Gebäudeschwere:

Zeitkonslante

spezifische Speicherfähigkeit
tägliche Betriebszeit der Kühlung

zugelassene Schwankung der Snnentemperatur

Norm-Kühllast

^[h]
G N

W [h]
'Schwankung

Pc,ma. [KW]

Pc,ma. [W/m2]

78,007

70.592,0
14,0

2,0

19,21

35,02

Kühllast Seite 33



GZ: EAW 141229 J-fRD02gemeinde Datum:
20.Februar 2015

Jännsr

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Kühtitage

_dc[d]

0.05

29,99

31,00

31,00

0,13

92,18

Belriebszeit

CMd1
0.00

0,00

0,00

0,00

0.05

29,99

31,00

31,00

0.13

0,00

0,00

0,00

92.18

Betriebszeit der Kühlung / Pumpen
Betriebsart 1

tfio>l,i;/nitlch,c[h]

0,00|
o,ooi

0,00|
0,001
0.53!

307,95]
322,00]
322,001

1>36l
0,00|

o,ooi
0,00|

953,831

Betriebsart 2

tton,c/mech,c(h!

0,00

0,00

0,00

0,00

1,22

719,87

744,00

744,00

3,17

0,00

0,00

0,00

2.212,26

Belriebsart 3

lhon,[:/modi,c[h]

0,00

0,00

0,00

0,00

1.22

719,87

744,00

744,00

3,17

0,00

0,00

0,00

2.212,26

Betriebsart 4

thC]n,(;/inech.cih}

744,00

672,00

744,00

720.00

744,00

720,00

744,00

744.00

720,00

744,00

720,00

744,00

8.760,00

Tab.16

tnon,c/mech,c[h]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,53

307,95

322,00

322,00

1,3G

0,00

0,00

0,00

953,83

Jänner

Februar

März

April
Mai

Juni

Juii

August

September

Oktober

November

Dezember

Nutzungsprofil

d [d/M]

311
28|
31!

301
311
30!
31:

31)
30|
311
30|
311

3651

dNutz [d/MJ

23
20
23
22
23
22
23
23
22
23
22
23

269

KBn

Qc

fkWh/M]
4,20

7,42

26,53

120,19

620,37

1.558,98

2,465,59

1.848,32

443,76

66.38

11,92

5.27

7.178,92

Kühlanteile
GkLm_
Qc.k.rr

[kWh/M]
5,25|
9,27 i

33.17l
150,24l
775,461

1.948.73l

3,081,991

2.310,40l

554.701
82,971

14,901
6,58]

8.973,651

RLT-Lüftung

QC.RLT.SO

[kWh/M]

Glg. (6)

Qc,HLT,Raum,s

[kWh/Mj
0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

G'9'_(5L

Qc,kon,s

[kWh/M]
0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Kteb(H5058) Seite 34



GZ: EAW 141229 ,HRD02gememde Datum:
20.Februar 2015

Jänner

Februar

März

April
Mai

Juni

Juii

August

September

Oktober

November

Dezember

Kälteversorgung des Raumes durch die RLT-Anlage
vgl. 7.3 (= 0)

QA,HLT,I,S

Gl9_(9)
QV, ÖLT, l, s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gl9_(7)
Qc,RLT,gBS,S

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Jänner

Februar

März

Apri!

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Kälteversorgung der RLT-Anlage

Oc.flLT.gss.s

o.ool

0,00|

0,00l

o.ooj

0,00|

0,00l

0,00|

0,00|

o,oo!

0,00l

0,00)

0,00|

0,00l

Glg. (9)

QA.RLT.S

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

vgl. 11.4(=0)

QS.RLT.S

o,oc

o,oc

o,oc

o,oc

o,oc

o,oc

o,oc

0,OG

o,oc

o,oc

o,oc

o,oc

0,OE

Glg. (8)(9)
QvflLT.S-0

Glg. (10)

QC-,RLT,S

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Jänner

Februar

Mär?

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Kälteversorgung des statischen Kühlsystems
Glg. (5}

Oc.k.n.s

0,00|

0,00l

0,00l

0,00|

0,00]

0,00l

0,00^

o,oo!

0,00l

o.ool

0,00]

0,00l

o.ooi

Glg. (14)

Q^on.s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

vgl. 9.4 (= 0)

Os.tan.s

0,00

QIg.(15)

Qv.kon.s

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Qlg. (13)

Qc',tam,s

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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GZ: „EAW_141229_HRD02gemeinde Datum:
20.Februar 2015

Jänner

Februar

März

April
Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Glg. (16/17)

Qc-.eer.a

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bereitstellungsverlusle

= QC'.HLT.S + Qc-.kon.s

Glg.(l9)

C)c.Kmn,a(S»om>

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

GIB. (22)

QoMs.af/läme}

o.ool

0,00|

0,00|

0,00\

0,00|

o.ool

0,00|

0,00|

0,00]

0,00]

0,00)

0,001

0,00|

Glg, (24a/24b)

Qc',nCdl,a(SlT(m>

0,00

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Hilfsenergie Pumpen

Gtg. (33a)

Pkon.hyd-.AptW/i]

GIg, (34a)

v^^plm3/h]

Glg. (35a/36a)

1>l«n.Ap[l<W]

Hilfsenergie Ventilatoren

Glg. (37a)

<t)H.kon[W]

Glg. (29)

Qu,.anl

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

RLT

QLF.C.LE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

RLT

QLF.C.RE-T

0,00

0,00

0,001

0.00

0,00

0,00

0,00!

0,00

0,00

0,001

0,00

0,00

0,00

Jänner

Februar

Mäfz

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

tton.c.'iiBch.c

[H]
0,00

0,00

0,00

0,00

0,53

307,95

322,00

322,00

1,36

0,00

0,00

0,00

^Ifsenergie Pumpen

Oc..h.„.s

[kWh/M]

Q!g. (43a)

ev.kon

E-]

0
0

0

0
0

0
0
0
0
0

0
0

Qig
l

statisches
.(41 a)

?kon

[-1

01
oi
01

01
0|
01
oi
oi
01
o!
0|
01

Kühlsystem
Qlg. (32a)

Wton.hydr

[kWh/M]
0
0
0
0

0
0
0
0
G

0
0

0

Glg.(31a)

tho(i,pujnp

[kWh/M]
01
0
0

01

0
0
Oi
0

0
01
0
0

Jännsr

Februar

März

Aprii

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

.Dezember

Hilfsenergie Pumpen RLT-Anlage

ita-.c,.nKl,c

['n
o.ooi

o.ool

o,oo!

0,00]

0,53|

307.95;

322,00!

322,00j

1,36l

0,00|

0,00]

o.ool

953,83)

QC*.RLT,s

[kWh/M]
0,00

0,OG

o,oc

0.00

0,00

o,oc

0,00

o,oc

o,oc

0,00

o,oc

o,oc

o,oc

Qlg. (43b)

ey.m.ch

E-]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Glg. (4l b)

ß^h

[-]

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000



GZ: EAW 141229 _HRD02gemeinde Datum:
20.Februar 2015

Validierung H5058

Anlage A1 zentrale RLT-Anlage

':".'.:" ;-/-\-\"f' ^-.'!::: -:\::Erg|ebmss^"Teil:1':.;-/\ -•/ ?;•;.,••, ' •'-": •:;;./ "

Jänner

Februar

März

Apri!
Mai

Juni

Juii

August

September

Oktober

November

Dezember

Qh

[kWh/M]

11.896,3

9.208,3

7.357,6

3.585,5

479,6

393,3

4.227,3

7.824,7

10.684,8

55.657,5

Qc

[kWh/M]

4,2

7,4

26,5

120,2

620,4

1.559,0

2.465,6

1.848,3

443,8

66,4

11,9

5,3

7.178,9

QG-,RLT

[kWh/M]

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

<c'.ho n

[kWh/M]

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Jänner

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Qc,Kom(Slrom)

[kWh/M]

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ergebnisse Teil 2
Qc,Abs(Wärmo)

[kWh/M]

0,0|

0,0|

0,0|

0,01

0,0|

0,0|

o,ol

0,0|

0,0|

0,0|

0,0|

0,0|

o,ol

Qc,RGck,a

[kWh/M]

0,0

'kon, pump

[kWh/M]

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

'mech,pump

[kWh/M]

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

QKTEB.B ^ ^

Qu.Venl

[kWh/M]

0,0]

0,0|

0,0|

o,o!

o,o!

0,0|

0,0|

0,0|

0,0!

0,0|

0,0]

0,0|

_0,0]

QLF.C.RLT

[kWh/M]

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Qc,a

8.671,3kWh/a
'c,gedeckt

0,0 kWh/a

QKEB.B^ QKTEB.S

0,0 kWh/a|

0,0 kWh/m2a

Qc,a Kühleher^ üm;clen Regetungsbedärf (1)

;; ;^ - < ^;Bere!ChhettärcÖe;tätsäch1ifchenXühlfa^^2) . , ^^^ ;

;Qc,gedecht" ^Qedeickt durch die definierte Anläget, : Y

(RLT-Aniäge und/oder statisches Kühlsysystem)

QKEB,a Der jährliche Kühltechnik-Energiebeäarf (47)

H5058(Valid) Seite 37



GZ: EAW_141229_HRD02gemeinde Datum:
20.Februar2015

Anforderung EEB

lAnforderung an den Endenergiebedarf (OiB-Richtlinie 6 - Oktober 2011 Kap.4)

EEBgGiF^wG/NWgsan.max.SK = HWBßGF.NWG/NWGsan.max.SK + VVWWBgGF.NWG + ^HT X HTEBeQp^W/G^EF +

+ ^BelT x BelEBoefault + ^KT x KBgQF.NWG/NWGsan.max.SK + BSB

HWBgGF.NWG/NWGsan.max.SK s= HWBBQF,NWG/NWGsan,RK x HG'TSK / 3400 ?< HWB*v,NWG/NWGsan,max,RK / HWB*v,NWG/NWGsan,RK

HW BBGF,NWG/NWgsan,RK

HGTgK

HWB V.NWG/NWGSAN,max,RK

HWB v.NWG/NWGSAN.RK

HW BßQF,NWG/NWgsan,max,SK

WWWBsQF.WG

W
HTEBBQp^/Q^ej

^BeST

BelEBoefauit

77,14

3501 Kd/a

14,40KWh/m2a

24,76 kWh/maa

4,71 kWh/m2a

1,05

33,26 kWh/m2a

(fix 1,05)

34,92 kWh/m2a

32,,20

1,00

kWh/m2a

32 ,20 kWh/m2a|

0,30| (keine Kühlung = 0.0; Kompressionskältemaschine = 0.3

KBgQF^wQ/NWGsan.max.SK =: ^ >33 x KBgQF.NWG/NWGsan.SK

KBgGF^WG/NWgsan.SK

KBj3Q^NWG/NWgsan,ma>;,SK

10,47kWh/m2a

16,43kWh/m2a

4,93kWh/m2ai

BSB 9,08 kWh/m2a

EEBBGF,WGWgsan,ma>;,SK 132,05 kWh/m2a

REFERENZ-EEB Anf. Seite 38



GZ: EAW 141229 _HRD02gemeinde Datum:
20. Februar 2015

Wärmeverlust
Sonnenschutz ohn(
jeom. Verschattung vereinfacht

t/erschattungsfaktor ish 0,75

/erschattungsfaktor fsc 1.0

Orien-

tierung

•-B

:B

:B

3E
3E
3E
3E
30
30
3W
3W
3W
3W
MW
3W
MW
M
MW
MW
M
NiW
NW
M
1/V
NW
so
so
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NW
NO
NO
NO
NW
NO
NO
NO
so
0
NO
N
NO
NO
NO
NW
NW
NW
NW
NW
NW

FB

•-B

T
T
)E
3E
T
'F

\w
\F
\w
\F
\F
\F
\w
\w
\w
\w
\w
\F
\w
\w
\F
\w
\w

W
\w
W
W
\F
\F
\p
\F
\p
<\w

\w
^F
\p
\w

W
<\F

(\F

W
W
W
IW

AW
^F
AF
IW
AF
AF
AF
AF
AF

FB

Transmissionswärmeverlust [W/K]
Bauteil

,OG Gemeinde 01

Anz

_IDE_GESCHOSSDECKE gemeind]
ADE2„Gewölbe Bestand18.jhd

ADE_EG Fussboden 1978_SanJF^
UDEJ3G STB"DECKE„30CMEPS|

„UDE„og STB-DECKE ZU DBJ2q
UDE_OG STB-DECKE_30CMEPS|

JDE_DippelbaumDecke zu unbeh D^
AWA OG AußenwandNOVoliziej

:enster_13 l 1

AWA OG AußenwandNOVollziei
:enster 16 11

:enster 17

:enster__17

AWA liftwand
AWA liftwand

1
1

AWA BETON+HOLZWOLLE-SAN
AWA_BETON+HOLZWOU.E-SA[s!
AWA_BETON+HOLZWOLLE-SAM

:enster 15 l 1
AWA._BETON+HOLZWOLLE-SAM

AWA_BETON+HOL2WOLLE-SAN
::enster 15 l 1

_AWA„BETON+HOLZWOLLE-SAM

AWA_BETON+HOLZWOLLE-SAIS(
AWA_BETON+HOLZWOLLE-SAN

_AWAJ3ETON+HOLZWOLLE-SA^

UWA_OGBETON+HOLZWOLLE-f]

AWA_BETON+HOLZWOLLE-SAN
::enster 12

^enster .12

::enster_12

:enster 12

::enster 12

1
1
1
1
1

,AWA„BETON+HOLZWOLLE-SAN

_AWA„BETON+HOLZWOLLE-SAH

::enster_14

renster 14

1
1

AWA^BETON+HOLZWOLLE-SAN

_AWA„OG_Außenwand NO Vollzi^
=ensteM7

:;enster 17

1
1

AWA OG Au ßenwand NO Vollzieh

AWA OG Außenwand NOVoliziei]

AWA OG AußenwandNOVoilziei

AWA OG AußenwandNOVoliziei
AWA OG Au ßenwand NO Vollzieh

Fenster 17

Fenster, 17

1
1

AWA OG AußenwandNOVolizied

Fenster 13

Fenster 13
Fenster 13

Fenster_ 17

Fenster 17

1
1
1
1

EG Gemeindeamt Neues Qeschoss
UDE EG Fussboden

L

m

19,21
44,63

7,09

10,06

16,36
35,95

33,96

2,76

0,96

9,53

1,77

0,95

0,95
1,82

1,93

0,08

0,84

1,24

1,02

0,81
1,25

1,02

0,85

0,44

1,24

0,38

10,03
9,97

1,16

1,16

1,1E

i,ie

Ue
0,47

6,24

1,15

1,1£

0,3C

4,51
0,9C

0,9£

0,2'i

0,4^

2,9C

0,61

5,6C

0,9£

0,9E

14,51

0,9E

0,9E
0,9E

0,9;

0,9(

17,8(

B

m

19,21

1,00

1,00

10,06

16,36
1,00

1,00

3,00

1,79

3,00

0,40

1,40

1,40

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,53

3,00

3,00

2,53

3,00
3,00

3,00

3,70

3,70

3,7C

2,26

2,26
2,26

2,26

2,26

3,3£

3,OG
1,7S

1,7£

3,OC

3,OC
1,4C

1,4C

3,OC

3,OC

3,OC

3,OC

3,OC

1,4C

1,4C
3,OC

1,7£

1,7C

1,7C

1,4C

1,4C

17,8(

Fläche

Brutto

m2

369,07

267,81

8,27

28,58

3,71

3,74

36,91

18,73

13,5f

17,0£

43,53

316,7C

Fläche

Netto

A,

m3

283,39

44,63
7,09

101,26
197,90

35,95
33,96

6,55

1,72
25,21

0,71

1,33

1,33
5,45

5,80

0,25

2,51

1,13

2,58

2,43

1,16

2,58

2,56
1,32

3,72

1,40

37,09
23,80

2,62

2,62
2.62

2,62

2,62

1,57

14,68
2,02

2,02

0,89

10,88

1,33

1,33

0,80

1,31

8,70

2,02

14,42

1,33

1,32
35,71

1,72

1,7£

1,72

1,33

1,32

270,57

Värmedurch

gangskoelf,

Ui

[W/(mKK)]

0,99
0,40

0,20

0,12

0,33

0,12

0,49

1,30

1,61

1,30

1,68

1,60



GZ:

3onnenschutz ohne

_EAW_

geom. Verschattung vereinfacht

yrerschattungsfaktor isn 0,75

uFerschattungsfaktor fsc 1.0

Orien-

tierung

~B

DE
3E
3W
30
30
30
3W
3W
MO
MO
^0
MO
MW
S!0
MO
MO
30
^0
MO
MO
MW
NW
3W
sw
NW
3W
NW
N
MW
NW
N
NW
NW
N
W
NW
NW
sw
NW
MW
NW
NW

TF
DE
TF
fW
AW
/\F
AF
AW
/\F
AW
AF
/\F
/\F
AW
W!
AF
AF
AW
AW
AF
AF
AW
AT
AW
AF
AW
AW
AW
AW
AW
AF
AW
AW
AF
AW
AW
AW
AF
AW
AW
AF
AF
AF

_141229_HRD02gemeinde

WärmeverliLISt

Transmissionswärmeverlust [W/K]
Bauteil Anz

_ADE_EG Fussboden 1978_San_ffl

JDE_GESCHOSSDECKE gemeind]

_ADE EG-Decke OG Terrasse

_AWA_BETON+HOLZWOLLE-SAN
_AWA_BETON+HOLZWOLLE-SAM

Fenster J)2

Fenster,_01

1
1

_AWA_BETON+HOLZWOLLE-SAM
Fenster 03 1

,AWA„BETON+HOLZWOLLE-SAN

Fenster_05

Fenster 06
Fenster 06

1
1
1

AWA BETON+HOLZWOLLE-SAM
. AWA_BETON+HOLZWOLLE-SAN

Fenster 11
Fenster 10

1
1

AWA BETON+HOLZWOLLE-SAM
AWA_BETON+HOLZWOLLE-SAM

Fenster 07

Fenster 07

1
1

_AWA„eg WAND ZU DURCHFAHH

Aussentür Holz, Kunststoff 1
AWA_BETON+HOLZWOLLE-SAN

Fenster 08
AWAJiftwand

AWAJiftwand

1

_AWA„BETON+HOLZWOLLE-SA^
"AWABETON+HOLZWOLLE-SAI^
AWA_BETON+HOLZWOLLE-SA^

Fenster 09 l 1
_AWA„BETON+HOLZWOLLE-SAM

AWA_BBTON+HOLZWOLLE-SA^

Fenster 09 1
AWA_BETON+HOLZWOLLE-SA^

_AWA^BETON+HOLZWOLLE-SAN

AWA_BETON+HOLZWOLLE-SAN

Fenster 04 1
AWA_BETON+HOLZWOLLE-SAr

_AWA_BETON+HOLZWOLLE-SA^

Fenster01

Fenster_01

Fenster 01

1
1
1

Summe Fenster & Türen 40

L

m
46,13
17,80

15,17

8,23

7,76
2,10

1,13

3,30
2,66

6,04

1,73

1,52
1,52

2,21

3,29

1,99
1,30

1,62

6,86

1,13
1,13

9,51

1,00
4,13

2,73

1,95

1,93

0,08

0,84

1,24

1,00
0,81

1,25

1,00

0,85

0,44

3,20

1,00

0,09
5,91

1,13

1,13

1,13

B

m
1,00

17,80

1,00

3,71

3,71
1,70

1,70

3,71
1,70

3,71

2,20

2,20

2,20

3,71

3,71

2,85
2,85

3,71

3,71
1,64

1,64

3,71

2,20

3,71

0,58

3,71

3,71
3,71

3,71

3,71
2,85

3,71

3,71

2,85

3,71

3,71

3,71

2,15

3,71

3,71

1,70

1,70

1,70

Fläche

Brutto

m2

316,70

28,79

12,24

22,42

12,21

25,44

35,30

15,31

4,59

4,63

11,85

21,91

SA;=A=

Räche aus vereinfachter Berechnung :

Fenster 39

Transmissions-Leitwert ohne Wärmebrückenzusch!äge

Transmissions-Leitwertzuschläge für Wärmebrücken

Transmissions-Leitwert inkl. WärmebrückenzuschSäge

Lüftungswärmeverluste

Summe Flächen:

Räche

Netto

A;
mz

46,13)
301,531

15,17|

30,53|
23,29|

3,57|

1,92 i

7,72)

4,521
11,93|
3,81:

3,34|

3,34|
8,21

2,831

5,67|
3,70|

6,001

21,73|

1,85 i
1,851

33,10|

2,20|
13,721

1,58]

7,221

7,17|
0,30|

3,111

1,741
2,85|
3,00 S

1,781

2,851
3,16|

1,63)

9,701

2,15|

0,34 [
16,15|

1,92j

1,92!

1,921

Wärmedurch-i

gangskoeff.

Ui

[W/(m2K)]|
0,20|

0,99|
0,651

0,19|

0,19|
1,57]

1,601

0,19|
1,57|
0,-i9|

0,911
0,911
0,91!
0,19)

0,19|

1,56|
1,58]

0,19|

0,19|

1,59 i
1,59|

0,40]

3,501
0,19|
1,64 i

0,231

0,231
0,19j

0,19|

0,19|
0,93)
0,19|
0,19|

0,931
0,19]

0,19]

0,19|

0,97|
0,19l

0,19;

1,60]

1,60[

1,60|

Temperstur-

Korrektur

Faktor Fij

.H_

1,00|

0,001

1,001
1,001



GZ: EAW 141229 J-fRD02gemeinde Datum:
20.Februar2015

Wärmeverlust
Sonnenschutz

geom. Verschattung

Verschattungsfaktor fsh
Verschattungsfaktor fsc

ohne
vereinfacht

0,75
1.0

Transmissionswärmeverlust [W/K]
Wärmedui'ch-

gangskoefl.

Ui

l [W/(m2K)]

Temperatuf-

Korrektur U,' A, * f,

[W/K]

Fsh

Winlei

F^

SüflTfTli

Summe Transmissions- und Lüftungswärmeverluste

Wärmeverlust Seite 41



GZ: EAW

Sonnenschutz ohne
geom. Verschattung vereinfacht

Verschattungsfaktor fgh 0,75
Verschattungsfaktor fsc 1.0

,141229_HRD02gemeinde

Wärmeverlust

Datum:
20.Februar2015

Transmissionswärmeverlust [W/K]
Orien-

lief u n g

Bauteil Anz L

m
Gebäudeheizlast

flächenbezogene Heizlast

B

m

Fläche

Brutto

m£

Fläche

Netto

A,

m2

Wärme durch-

gangsKoed.

Ui

tW/(m£K}]

Tempi
korr<

Faktor Fi

_H_

•ratur-

iktur

fFH

[-]..

Ui*Ai*fiJ

[W/K]

F.»

Wmw

F
Somm«

z 3,

Wärmeverlust Seite 42



GZ: ,EAW_141229_HRD02gemeinde Datum:
20.Februar2015

ENERGIEAUSWEIS

Wärmeverlust nach Typ

Transmissionswärmeverlust [W/K]

Bauteil

AW
AW
AW
AW
IW

TF
FB
TF
FB

TF
TF
DE
DE
DE

AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF

AT

AWA BETON+HOLZWOLLE-SAN
„AWA_OG_Außenwand NO Voilziegel 45cm ab 1883

,AWA_eg WAND ZU DURCHFAHRT
AWA liftwand
UWA OGBETON+HOLZWOLLE-fEUERMAUER

„ADE2„Gewälbe Bestand18,jhd

_UDE_EG Fussboden

_ADE_EG Fussboden 1978,_SanJREIBEREICH KELL

JDEJ3ESCHOSSDECKE gemeinde neu

UDEJDippeibaumDecke zu unbeh DB„D

ADE EG-Decke OG Terrasse

JDEJ3ESCHOSSDECKE gemeinde neu
UDE OG STB-DECKE,_30CMEPS

JJDE_og STB-DECKE ZU DB„12CM EPS

Fenster 01

Fenster 02

Fenster 03

Fenster 04

Fenster 05

Fenster 06

Fenster 07

Fenster 08

Fenster 09

Fenster 10

FensterJ 1

FensteM 2

Fenster_13

Fenster_14

Fenster 15

Fenster 16

Fenster 17

Aussentür Holz,Kunststoff

Fläche
Netto

A,

m2

224,31

105,61

33,10

25,64

37,09

44,63

270,57

53,22

283,39

33,96

15,17

301,53

137,21

197,90

7,68

3,57

4,52

2,15

3,81

6,69

3,71

1,58

5,70

3,70

5,67

13,11

6,87

4,05

5,16

0,71

10,64

2,20

Wärmedurch-

gangskoeff.

Ui

[W/(m2K)]

0,19

1,30

0,40

0,23

0,66

0,40

0,83

0,20

0,99

0,49

0,65

0,99

0,12

0,33

1,60

1,57

1,57

0,97

0,91

0,91

1,59

1,64

0,93

1,58

1,56

0,97

1,61

0,89

0,88

1,68

1,60

3,50

U-Wert

max.

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,20

0,40

0,20

0,00

0,40

0,20

0,00

0,20

0,20

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

Temperatur-

Korrektur-

Faktor Fi

_[±

1,00

1,00

1,00

1,00

0,90

1,00

0,70

1,00

0,00

0,90

1,00

0,00

0,90

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Summe Fenster & Türen 40 £ A]= A = 1269,94

Fenster 39 Anteil an der Außenfassade 17,3 %

Leitwert an AußenluftlLe 361,04 W/K
Transmissions-Lestwert ohne Wärmebrückenzuschläge

Transmissions-Leitwertzuschläge für Wärmebrücken

Transmissions-Leitwert inkl. Wärmebrückenzuschläge

l Ai*Ui*fi

Ly+Lo

LT

Wärmeveriust nach Typ

627,72 W/K
62,77 W/K

690,49 W/K
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GZ: EAW 141229 _HRD02gemeinde Datum:
20.Februar2015

Z^Z^ZZZZZ^NERGIEAÜSWEIS^
Wärmeverlust nach Typ

Transmissionswärmeverlust [W/K]

Bauteil

Lüftungswämneverluste

Summe Transmissions- und Lüftungswärmeveriuste

Gebäudeheizlast

fiächenbezogene Heizlast

Fläche
Netto

Ai
m2

H/
L
Pfot

Pl

Wärmedurch-

gangskoeff.

Ui

[W/(m2K)]

U-Wert

max.

Temperatur-

Korrektur-

Faktor Fi

±L
193,99 W/K

884,48 W/K
29,98 kW

43,72 W/m2

Wärmeveriust nach Typ Seite 44



GZ: _EAW_141229_HRD02gemeinde Datum:
20.Februar2015

Wärmeverlust nach Himmelsrichtung

Transmissionswärmeverlust [W/K]
Orien-

tierung

W
sw
sw
sw
so
so
so
0
NO
NO
N
N
NW
NW
NW
NW

FB
FB
FB
FB

DE
DE
DE
DE
DE

sw
sw
sw
sw
so
so
so
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NW
NW
NW
NW

Bauteil

W
W
Wl

W
W
\w
W
\w

W
\\N
\w

W
W
Ŵ

w

W
FF
FB
FF
FB

rp
TF
DE
DE
DE

f\p
AF
A.F

AF
^F
ftF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF

AWA BETON+HOLZWOLLE-SAN
AWA BETON+HOLZWOLLE-SAN

_AWA_OG_Außenwand NO Vollzsegel 45cm ab 1883

AWA Jittwand
„AWA„BETON+HOLZWOLLE-SAN

„AWA„OG_Außenwand NO Voliziegel 45cm ab 1883

JJWAjDGBETON+HOLZWOLLE-fEUERMAUER
_AWA_OG„Außenwand NO Vollziegel 45cm ab 1883

AWA BETON+HOLZWOLLE-SAN
,AWA_OG„Außenwand NO Vollziegel 45cm ab 1883

AWA BETON+HOLZWOLLE-SAN
„AWA„OG„Außenwand NO Vollziege! 45cm ab 1883

AWA BETON+HOLZWOLLE-SAN
„AWA„OG_Außenwand NO VolizEegel 45cm ab 1883

„AWA„eg WAND ZU DURCHFAHRT
AWA liftwand

,ADE2_Gewölbe Bestand18.jhd

UDE_EG Fussboden

ADE EG Fussboden 1978_SanJRE!BEREICH KELL
JDEJ3ESCHOSSDECKE gemeinde neu

UDE_DippelbaumDecke zu unbeh )B_D

ADE EG-Decke OG Terrasse

JDEJ3ESCHOSSDECKE gemeinde neu
UDE OG STB-DECKE 30CMEPS

„UDE_og STB-DECKE ZU DBJ2CM EPS

Fenster 03

Fenster .08

Fenster 16

Fenster 17

Fenster 01

Fenster 02

Fenster_13

Fenster_05

Fenster 06

Fenster 07

Fenster 10

Fenster 11

Fenster 12

Fenster 14

Fenster 17

Fenster_01

Fenster 04

Fenster 09

Fenster 13

Räche
Netto

Ai
m2

2,95

52,31

25,21

12,98

30,69

7,35

37,09

1,31

74,97

34,00

16,78

2,02

46,60

35,71

33,10

12,67

44,63

270,57

53,22

283,39

33,96

15,17

301,53

137,21

197,90

4,52

1,58

0,71

2,66

1,92

3,57

1,72

3,81

6,69

3,71

3,70

5,67

13,11

4,05

5,32

5,76

2,15

5,70

5,1G

Wärmedurch-

gangskoeff.

Ui

[W/(m2K}]

0,19

0,19

1,30

0,23

0,19

1,30

0,66

1,30

0,19

1,30

0,19

1,30

0,19

1,30

0,40

0,23

0,40

0,83

0,20

0,99

0,49

0,65

0,99

0,12

0,33

1,57

1,64

1,68

1,60

1,60

1,57

1,61

0,91

0,91

1,59

1,58

1.56

0,97

0,89

1,60

1,60

0,97

0,93

1,61

U-Wert

max.

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,20

0,40

0,20

0,00

0,40

0,20

0,00

0,20

0,20

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

Temperatur-

Korrektur-

Faktor Fi

^.±

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,70

1,00

0,00

0,90

1,00

0,00

0,90

0,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

T,oo
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GZ: EAW 141229 J-IRD02gemeinde Datum:
20.Februar2015

Wärmeverlust nach Himmelsrichtung

Transmissionswärmeverlust [W/K]
Orien-

fierung

NW
NW

NW

Bauteil

AF
AF

AT

Fenster 15

Fenster 17

Aussentür Hoiz, Kunststoff

Fläche
Netto

A,

m2

5,16

2,66

2,20

Wärmedurch-

gangskoeff.

Ui

[W/(m2K)]
0,88

1,60

3,50

Summe Fenster & Türen 40 £As=A 1269,94

Fenster 39 Anteil ander Außenfassade

Leitwert an Außen!uft] Le

Transmissions-Leitwert ohne Wärmebrückenzuschläge £ Ai*Ui*ti

Transmissions-Leitwertzuschläge für Wärmebrücken Ly+Lc

Transmissions-Leitwert inkl. Wärmebrückenzuschiäge Lj

LüftungswärmeverSuste L-v

Summe Transmissions- und Lüf tu ngswärme Verluste L

Gebäudeheizlast P^

fiächenbezogene Heizlast PI

U-Wert

max.

1,40

1,40

1,40

Temperatur-

Korrektur-

Faktor Fi

_[±
1>00|
1.00l

1.00l

17,3 %

361,04 W/K
627,72 W/K

62,77 W/K

690,49 W/K

193,99 W/K

884,48 W/K
29,98 kW

43,72 W/m2

Wärmeverlust nach HR Seite 46



GZ: ,EAW_141229_HRD02gemeinde Datum:
20.Februar2015

ENERGIEAUSWEIS3WEIS
Flächen und Volumen

Raum

1 ,OG Gemeinde 01

EG Gemeindeamt Neues Geschoss

FB aus CAD

FB aus CAD

Geschoßhöhe

[m]

3,19

3,71

Fläche

_Lml-

369,07

369,07

316,70

316,70

685,77

Volumen

_lm3]_

1178,11
1178,11

1174,96

1174,96

2353,07

Flächen undVoiumen Seite 47



GZ: EAW J 41229 „HRD02gemeinde Datum:
20.Februar2015

ENERGIEAUSWEIS

Wärmegewinne

Solare Wärmegewinne transparenter Bauteile Q^ [kWh/a]

Onen-

tierung

so
sw
sw
sw
NW
NW
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NW
NW
NW
NW
NW
so
so
sw
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
sw
NW
NW
NW
NW
NW
NW

Neigung

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

Bauteil

Fenster 13

Fenster 16

Fenster 17

Fenster 17

Fenster 15

Fenster 15

FensteM 2

Fenster_12

Fenster._12

Fenster _12

Fenster ,12

Fenster 14

Fenster 14

Fenster 17

Fenster 17

Fenster 17

Fenster 17

Fenster 13

Fenster 13

FensteM 3

Fenster 17

Fenster 17

Fenster_02

Fenster 01

Fenster 03

Fenster 05

Fenster 06

Fenster 06

Fenster 11

Fenster_10

Fenster_07

Fenster_07

Fenster 08

Fenster 09

Fenster 09

Fenster 04

Fenster„01

Fenster_01

Fenster_01

Anz

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fläche
A,

D-n'3

1,72

0,71

1,33

1,33

2,58

2,58

2,62

2,62

2,62

2,62

2,62

2,02

2,02

1,33

1,33

1,33

1,33

1,72

1,72

1,72

1,33

1,33

3,57

1,92

4,52

3,81

3,34

3,34

5,67

3,70

1,85

1,85

1,58

2,85

2,85

2,15

1,92

1,92

1,92

Gesamtenergie-

durchiaßgrad

g[-].

0,61

0,61

0,61

0.61

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

0,47

0,47

0,47

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

0,47

0,47

0,47

0,61

0,61

0,61

Ver-

schattung

Fs < 0,9 [-]

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Minderung

Rahmen

FF[-]

0,703

0,445

0,677

0,677

0,74

0,74

0,594

0,594

0,594

0,594

0,594

0,731

0,731

0,677

0,677

0,677

0,677

0,703

0,703

0,703

0,677

0,677

0,692

0,679

0,75

0,804

0,697

0,697

0,741

0,698

0,604

0,604

0,437

0,709

0,709

0,637

0,679

0,679

0,679

Wärme-

gewinne

[kW]

376,74

98,25

280,80

280,80

293,56

293,56

239,38

239,38

239,38

239,38

239,38

227,29

227,29

179,64

179,64

179,64'

179,64

241,02

241,02!

241,02

179,64

179,64'

770,43

406,78

1.057,67!

470,40

358,29

358,29 i
838,47

515,96

223,321

223,32

215,79

310,62!

310,62

210,53

260,24'

260,24

260,24

40

Solare Wärmegewinne F^.M = I(A| * g,* Fs, * Fc * F^ * Fp * 1;;,^

transparenter Bauteile". Qg^M = £ (0,024 * Fs.i.Mi * tiy)

^s,t,M

QS,I,M = 12127,31

Wärmegewinn Seite 48



GZ: EAW 141229 _HRD02gemeinde Dalum:
20.Februar2015

ENERGIEAUSWEIS

01 3 JGH Kennzahl
Ori-

entierung

FB
FB
FB
DE
DE
DE
DE
so
so
sw
sw
sw
sw
NW
sw
NW
N
NW
NW
N
NW
NW
N
W
NW
so
so
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NW
NO
NO
NO
NW
NO
NO
NO
so
0
NO
N
NO
NO
NO
NW

Bauteil

013 TGH

Anz

:B

FF
FF
)E
:)E
FF
FF
\w
\F
\w
\F
\F
\F
\w
\w
\w
\w
\w
\F
\w
^w
!\F

^w
^w

W
W
W
W
(\F

<\F

Ö.F

\p
<\F

fW

Ŵ
F

/\F
ftW
AW
AF
AF
AW
AW
AW
AW
/WV
AF
AF
AW

LOG Gemeinde 01

JDE_GESCHOSSDECKE genr
„ADE2_Gewöibe Bestandl S.jhd

ADE_EG Fussboden 1978 Se

UDE_OG STB-DECKE_30CM

JJDE„og STB-DECKE ZU DB„

UDE_OG STB-DECKE_30CM

JDEJDippelbaumDecke zu unbc

AWA OG_Außenwand NO Ve
Fenster 13

AWA OG.._Außenwand NO Ve

::enster 16

-:enster 17

::enster. 17

AWA liftwand
AWA liftwand
AWA BETON+HOLZWOLLE-

AWA BETON+HOLZWOLLE-
AWA BETON+HOLZWOLLE-

=enster 15

AWA BETON+HOLZWOLLE-
AWA BETON+HOLZWOLLE-

=enster 15

AWA BETON+HOLZWOLLE-

AWA BETON+HOLZWOLLE-
AWA BETON+HOLZWOLLE-
AWA BETON+HOLZWOLLE-
UWA PGBETON+HOLZWOL
AWA BETON+HOLZWOLLE-

=enster 12

renster 12

=enster 12

Fenster 12
::enster 12

AWA BETON+HOLZWOLLE.
AWA BETON+HOLZWOLLE.

Fenster 14

Fenster 14

AWA BETON+HOLZWOLLE
AWA OG_AußenwandNOVi

Fenster 17

Fenster 17

AWA OG Außenwand NO V<

AWA OG.AußenwandNOVf

AWA OG_ Außenwand NO V<

AWA OG_ Außenwand NO Vi

AWA OG. Außenwand NO V<

Fenster 17

Fenster 17

AWA OG. Außenwand NO V^

74
t06
33
70
57
70

3Ü_
:**

14
;**

158
33
33
15
15

W
46
fö
38
^6
46
98
?
46
16
46
28
46
139
139
139
139
139
46
46
100
100
46
***

93
93
***

"

***

***

93
93

1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

Fiäche

-m2~

283,39

44,63

7,09

101,26

197,90

35,95

33,96

6,55

1,72

25,21

0,71

1,33

1,33

5,45

5,80

0,25
2,51

1,13

2,58

2,43

1,16
2,58

2,56

1,32

3,72

1,40

37,09

23,80

2,62
2,62

2,62

2,62

2,62

1,57

14,68

2,02

2,02

0,89

10,88

1,33

1,32

0.8C

1,31

8,7C

2,0£

14,42

1,32

1,35

35,71

Okoindikator

nicht em, Ressourcen

PEI
Giobale Erwärmung

GWP
Versäuerung

AP
MJ/m2 kg COg equ/m2 kg SOa equ/m2

319.052,25591

82.425,9440l

9.972,9402l
127.020,74921

192.444,68641

45.095,7529)

16.921,2861

0,0000 i
1.021,1420]

o.ooooj

1.755,4117l

2.097,6056!

2.097,6056l

2.510,1961:

2.673,1684l

247,7354]

2.535,1286;

1.136,8403)

4.019,9039l

2.449,32341

1.174,0458l

4.019,9039]

2.580,1988l

1.331,5399l

3.747,6909l

1.412,3034)
27.387,0941'

23.994,94131

5.614,4026)

5.614,4026l

5.614,4026l

5.614,4026l

5.614,4026]

1.585,4257l

14.802,51571

3.223,6398l

3.223,6398l

900,90171
0,0000l

2.097,6056l

2.097,6056!

0,0000l
0,0000]
0,0000!

0,0000l
0,0000]

2.097,6056l

2.097,60561

0,00001

31.862,3209

4.266,0769

898,2033

10.010,4909

19.391,8804

3.553,9912
-3.220,8173

0,0000
-1,6325

0,0000

71,9650

86,4052

86,4052

222,6208

237,0743

20,3041

207,7757

93,1739

167,3777

200,7433

96,2232

167,3777

211,4696

109,1312

307,1557

115,7505

2.607,8425

1.966,5931

231,6603

231,6603

231,6603

231,6603

231,6603

129,9394

1.213,1943

134,1232

134,1232

73,8367

o,oooc

86,4052

86,4052

0,OOOG

o,oooc

0,OOOG

o,oooc

0,0000
86,4052

86,4052

o,oooc

115,7989'

21,6050
3,2692'

36,6190

66,8647

13,0007

5,1592

0,0000

0,3972

0,0000'

0,5026
0.65291

0,6529

0,6315l
0,6725

0,0639!

0,6542

0,29341

1,3762

0,6321

0,3030

1,3762

0,6658

0,3436

0,9671

0,3644

7,3659

6,1919

1,7532

1,7532

1,7532

1,7532

1,7532

0,4091

3,8198

1,0956

1,0956

0,2325

0,0000

0,6529

0,6529

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,6529

0,6529

0,0000

013-Kennzahlen Seite 49



GZ: E/W,_ 141229, _HRD02gemeinde Datum:
20.Februar 2015

NW
NW
NW
NW
NW

FB
FB
DE
DE
sw
so
sö~

so
sw
sw
NO
NO
NO
NO
NW
NO
NO
NO
so
NO
NO
NO
NW
NW
sw
sw
NW
sw
NW
N
NW
NW
N
NW
NW
N
W
NW
NW
sw
NW
NW
NW
NW

<\F

\p
<\F

O.F

i\F

^B

FF
DE
FF

W
\w
^F
Q.F

<w

^F

W
i\F

^p
(\F

W
W
(\F

^F

W
Ŵ

F
ftF

W
AT
fW
i\p
AW
fW
AW
AW
AW
AF
AW
AW
AF
AW
/w
AW
AF
AW
AW
AF
AF
AF

-:enster,_13

::enster 13

::enster 13

=enster _17

=enster 17

14
14
14
33
33

EG Gemeindeamt Neues Geschoss

UDE EG Fussboden

ADE._EG Fussboden 1978_Sa|'

JDE„GESCHOSSDECKE gem|
ADE EG-Decke OG Terrasse

AWABETON+HOLZWOLLE-I
AWA_BETQN+HOLZWOLLE-1

=enster 02

renster,01

AWA_BETON+HOLZWOLLE-|

Fenster 03

AWA BETON+HOLZWOLLE-1
=enster,05

::enster_06

=enster 06

AWA BETON+HOLZWOLLE-i
AWA BETON+HOLZWOLLE-1

::enster 11

::enster 10

AWA BETON+HOLZWOLLE-i
AWA BETON+HOLZWOLLE-1

::enster 07

=enster 07

_AWA_eg WAND ZU DURCHFl

(\ussentür Holz,Kunststoff
AWA BETON+HOLZWOLLE-1

=onster 08

AWAJiftwand
AWA liftwand

AWA BETON+HOLZWOLLE-
AWA BETON+HOLZWOLLE-
AWA BETON+HOLZWOLLE-

Fenster 09
AWA BETON+HOLZWOLLE-
AWA BETON+HOLZWOLLE-

Fenster_09

AWA BETON+HOLZWOLLE-
AWA BETON+HOLZWOLLE-
AWA BETON+HOLZWOLLE-

Fenster 04

AWA BETON+HOLZWOLLE-
AWA BETON+HOLZWOLLE-

Fenster 01

Fenster 01

Fenster 01

?3
33
74
107
46

W
38
32
46
72
46
7Q
110
110
46
46
/r4

37
46
^6
113
113
200

3D_
46
160
15
15
46
46
46
106
46
46
106
46
46
46
127
46
46
92
92
92

Bauteilsummen auf auf
Konstruktionsfläche bezogen

Kennzahlen

1
1
1!

1
1i

1l
1

1

1l
1:
1l

1
1l

1l
1l

1l

1

1l

H

n

u
1
r

1,72

1,72
1,72

1,33

1,33

270,57

46,13

301,53

15,17

30,53

23,29

3,57
1,92

7,72

4,52

11,93

3,81

3,34

3,34

8,21

2,83

5,67

3,70

6,00

21,73

1,85

1,85

33,10
2,20

13,72

1,58

7,22

7,17

0,30
3,11

1,74
2,85

3,00

1,78

2,85

3,16

1,63

9,70

2,15

0,34

16,15

1,92

1,92

1,92

1854,86

)koindikatoren

1.021,1420

1.021,1420

1.021,1420

2.097,6056

2.097,6056

299.908,6181

64.887,4093

339.475,0281

25.876,2276

30.784,3228

23.487,7751

5.422,1587

3.014,7S79

7.779,0117

5.848,0763

12.029,0296

4.954,6660

5.784,1069

5.784,1069

8.275,9953

2.852,1330

7.533,1758

5.540,7459

6.046,2760

21.913,0360

3.448,8867

3,448,8867

124,056,9317

0,0000

13.837,2865

3.975,1368

3.326,9003

3.305,7975

306,3167

3.135,1583

1.750,0787

4.792,8705

3.028,9860

1.796,0564

4.792,8705

3.190,8154

1.646,7295

9.783,8841

4.234,7197

338,2793

16.285,6021

3.014,7579

3.014,7579

3.014,7579

1108,07

60,81

013TGH-IC

013TGH.BGF

-1,6325

-1,6325

-1,6325

86,4052

86,4052

30.142,0785

5.844,0226

33.901,8518

1.889,2339

2.523,0417

1.925,0264
223,4634

124,1928

637,5573

241,5878

985,8831

207,6401

240,0424

240,0424

678,2894

233,7570

311,0699

228,3992

495,5446

1.795,9629

141,7839

141,7839

10.192,3306

0,0000

1.134,0854
162,9482

295,0515

293,1800

25,1053

256,9534

143,4341

199,0753

248,2516

147,2024

199,0753

261,5149

134,9637

801,8740

175,1025

27,7249

1.334,7460

124,1928

124,1928

124,1928

95,24

72,62

013TGH

== (3* Ot3TGH/(2+Ic]
013TGH*KOF/BGF

0,3972

0,3972

0,3972

0,6529

0,6529

109,7088

21,2704

123,2113

7,5229

7,9440

6,0611

1,7020
0,9394!

2,0074
1,9083:

3,1041
1,8036;

1,9167

1,9167

2,1356

0,7360
2,4416!

1,7454

1,5603!

5,6547

1,0375:

1,0375
28,7989'

0,0000

3,5707
1,13601

0,8369

0,8316

0,0790,

0,8090

0,4516

1,6018

0,7816

0,4635

1,6018

0,8234

0,4249

2,5248

1,3521

0,0873

4,2025

0,9394

0,9394

0,9394

0,36

59,95

64,46

50,19

174,34

*) nicht alle Schichten erfasst
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Bei Kellerböden nur bis Feuchtigkeitsisolierung

Bei hinterlüfteten Fassaden nur bis Hinterlüftungsebene
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GZ: EAW _ 141229 _HRD02gemeinde Datum:
20.Februar 2015

ENERGIEAUSWEIS

Bauteile
Baubook-Nr Schichtaufbau Anteil

%
d

[mm]
JDEJ3ewö!be Bestand18Jhd

21426643601
21426843471
2142684341
2142684305!
2142684341:
21426S4305I
2142684314J

21426843601
21426843471
2142684341
21426843051
214268434l!
2142684305)
2142684314]

ADE

2142684365 i
21426843621
21426867961
21426843621
21426842431
21426843401
2142684279l
21426842881
2U2G842S7J
21426843621
2142715204]

21426843421
21426842431
2142684340]
21426842791
21426842881
21426842971
S142684362!
2142715204 i

lußen

;alk-Zementputz

'iege! ~ Voilziegel

ichlacke

iolz - Schnitttiolz Nadel, rauh, techn. getr.

Schlacke

iok - Schnittholz Nadel, rauh, techn. getr.

'arketi - REemenparkett [genagelt, geschrai^

inen

100.C

100.C

100.C

20.(

80.C

100.C

100.(

2£
30C
SOG

5C
50
24
2A

623.C

\
W/(mK)

1.ooo!

0.700J

0.350]

0.1201
0.350!

0.120J

0.1501

dÄ
m2K/W

0.040

0,025

0.429

0.571

0.417

0.143

0.200

0.160

0.100

J= 0.587 W/(m3K)

Vertikaler Balken: Achsabstand 400 [mm] Breite 80 [mm]

_ADE2„Gewölbe BestancHB.jhd

mßen

;a!k-Zementputz

Siegel - Voiiziegel

ichlacke

^iz - Schnittholz Nadel, rauh, techn, getr.

ichlacke

te - Schnittholz Nadel, rauh, techn. getr.

'arkett - Riemenparkelt (genagelt, geschraij

inen

100.C

100.C

100.C

20.C

80.C

100.C

100.C

25
30C
45C

5C
5C
ZA
2A

873.C

1.0001

0.700!

0.3501

0,120i

0.350;

0.120|

0.150|

0.040

0.025

0.429

1.286

0.417

0.143

0.200

0,160

0.170

J = 0.402 W/(m2K)

Vertikaler Balken: Achsabstand 400 [mm] Breite 80 [mm]

EG Fussboden 1978 SanJREIBERElCH KELLER
lußen

3iHkatputz mit Kunstharzzusatz

<!eber mineralisch
\USTROTHERM EPS F PLUS
(teber mineralisch

StahEbeton

Sand, Kies lufttrocken

itelnwolle Trittschalldämmung

;'olyethylenbahn, -folie (PE)

?emente strich

<leber mineraiisch

Diesen (2300 kg/m3}
nnen

süßen

Spachtel - Gipsspachtel

3tahibeton

Sand, Kies jeweils lufttrocken

3teinwoi!e Trittschalldämmung

Polyethylenbahn, -folie (PE)

Semerstestrich

Kteber mineralisch

Fliesen (2300 kg/m3}
nnen

GELLER

100.0J
1 oo.o!
100.0(
loo.o S
100,0|
100.01

100.0J
loo.o S

100.0!

100.01

100.0;

100.0]

loo.o S

100.0J

100.0]

100.01

100.01
100.0)

100.01

E

12C

20C
2C
3C

1
5C

l

443.C

20(
2(
3(

5(

i

315.1

UDE OGSTB.DECKE 30CMEPS

21426843881
2142705760]
2142684340!Sand,
21426842431
2142684357J

außen

Holzwolielsichtbaupiattezementgebunden

Bachl EPS W-20

Sand, Kies lufttrocken

Stahlbeton

Glpsputz

innen

I
100.0!

100.01

100.01

100.01

100.0]

4(
301

21
201

11

0.8001

1.0001

0.031

1.0001

2.500!

0.7001

0.042!

0.500]

1,7001

1.000)

1.3001

0.004

0.005

3.871

0.003

0.080

0.029

0.714

0.002

0.029

0.003

0.006

0.170

LJ = 0,202 W/(m2K)

0.8001

2.500|

0.7001

0.042]

0.5001

1.700]

1.0001

1.300]

0.040

0.004

0.080

0.029

0.71 <t

o.oos

0.029

0,003

O.OOG

0.10C

U =0.993 W/(m2K:

0.090]

0.038 S

0.700J

2.5001

0.8001

0.1 QC

0.44^1
7.89C

0.02E

0.08C

0.01 i

0.1 OC

Dichte

1800.001

1700.001

750.001

500.00!

750.001

500.001

600.001

1800.00!

1700.001

750.00l

500,001
750.001

500.00 i

600.001

1800.001
1800.00 i

15.001

1800.001

2400.001

1800.00!

100.00)

980.001

2000.00;

1800.00 i

2300.001

1300.00i

2400.001

1800.001

100.001
960.00)

2000.001

1800.001
2300.001

400.001
20.00;

1800.001

2400.00!

1300.001

45.00
510.0G

150.00

5.00

30.00

12.00

14.40

45.00

510.00

337.50

5.00

30.00

12.00

14.40

5.40

9.0C

1.80



GZ: „EAW_141229_HRD02gemelnde Datum:
20.Februar2015

ENERGIEAUSWEIS
570.0

UDEJDIppeibaumDecke zu unbeh DB„D

2142684346]
2142684341!
2142684298\

PZ5

mßen

fege! - KHnkerziegel

ichlacke

1o!z - Schnittholz Nadel (ait)

iipsputz, Kalkgipsputz

inen

100.C

100.C

100.C

100.C

35
40

160

20

270.0

_UDE„og STB-DECKE ZU DB_12CM EPS

21426842971
21426842881
21427057661
2142684340)
2142684243!
2142684357l

mßen

^ementestrich

>olyethy!enbahn, -folie (PE)

lachl EPS T-650

iand, Kies lufttrocken

itahlbeton

3ipsputz

inen

100.C

100.C

100.C

100-(

100.C

100.C

50
1

120
20

200
10

401.0

1WA bestand

3309
301 G
3304

mßen

'utzmörtel (Kalkzement)

/ollziegel(R=1800)
'utzmörtel (Gips)

^en

100.C

100.C

100.C

15
300

15

330.0

_AWA_OG„Außenwand NO Vollziegel 45cm ab 1883

AWA iiHwand

2142684364]
21426843621
21426867961
2142684362J
21426842351

~~

lußsn

silikatputz

<ieber mineralisch

\USTROTHERM EPS F PLUS
<!eber mineralisch

3etonhohlstein qus Normalbeton

nnen

100.(

100.(

100.(

100.(

100,(

AWA BETON+HOLZWOLLE-SAN

2142684364]
21426843621
2142686796)
21426843621
21426843581
21426843881
21426842431
21426843881
21426843581

außen

3ilil<atputz

<!eber mineralisch

UISTROTHERM EPS F PLUS
Kieber mlneralisch

Kalkglpsputz

Holzwo!leleichtbaup!atte zementgebunden

Stahlbeton

Holzwoileleichtbauplatte zementgebunden

Kalkgipspulz
nnsn

100.1

100.1

100.)

100.1

100.<

100.1

100-<

100,1

100,<

5
12C

':

25C

381.C

12C

2t
5C

20(
5(
1[

47 U

_UWA„OGBETON+HOL2WOLLE.1EUERMAUER

21426843581
außen

Kai kg Eps putz 100.' 2i

J=0.115 W/(m2K:

1.000 i

0.350!

0.1201

0.700]

0.10C

0.03E

0.11 A

1.333

0,31£

0.02S

0.1 OC

J = 0.493 W/(m2K;

1.7001

0.5001

0.044]

0.700]

2.5001

0.8001

0.10C

0.029

0.002

2.727

0.02C

0.08C

0.01 £

0.1 OC

J ^ 0.325 W/(msK;

0.8701

0.8101

0.700!

0.13C

0.017

0.37C

0,021

0.13C

J = 1.495 W/(m2K;

J » 1.300 W/(m2K;

0.800!

1,0001

0.032J

1.000]

0.5501

0.04C
0.00^

O.OOi

3.75C

0.00;

0.45E

0.13(

U = 0.228 W/(m2K

0,8001

1.0001

0.0321

1.0001
0.700l

0.0901

2.500l

0.090i

0.7001

0.04(

0.(?

O.OOi

3.75(

0,00;

0.03f

0.551

0.08(

0.55!
0.02-

0.13(

U =.0.193 W/(maK

0.700l

0,13<

0.031

2000,00

750.00

450.00

190.00

1500.00

2000.00

980.00

15.00

1800.00

2400.00

1300.00

1800.00

1800.00

1400.00

1800.0C

1800.00

15.0C

1800.0C

1200.0C

1800.0C

1800.0C

15.0(

1800.0C

1300.0C

400.OC

2400.0(

400.0C

1300.0C

1300.0(

70.OC

30.0C

72.0C

2.8S

30.0C



GZ: EAW , 141229 .HRDOSgemeinde Datum:
20.Februar 2015

21426843881
21426842431

21426843581

21426842431
21426843401
2142684279)
21426842881
2142684297 i
2142684362)
21427152041

^Izwolletelchtbauplatta zementgebunden

itahlbeton

"loizwoilGlGichlbaupkättß z<

(alkgipsputz
inen

lUßen

itahlbeton

iand, Kies lufttrocken

iteinwolie Trittschalldämmung

>olyethy!enbahn, -folle (PE)

?e m ente strich

lieber mberalisch

:Hesen (2300 kg/m3)

nnen

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100,0

100.0

ENERGIEAUSWEIS
50|

2001

15i

340.0)

200]
20|
30|

1
50|

3)
8l

312.01

ADE EG-Decke OG Terrasse

2142684225]
21426842871
21426842971
214S6843751
21426945921
21426843751
21426842431
214S684358J

tußen

feramische Beläge

iitumenpappe

::ementestrich

:>VC-Dichtungsbahn

3tyrodur C

:>VC-DlchtLingsbahn

Stahlbeton

<afkgipsputz

nnen

100.0

100.C

100.C

100.C

100.C

100.C

100.C

100.C

12
5

45
2

50
2

200
10

326.0

IWA EG BETON+HOLZWOLLE-fEUERMAUER

21426843581
2142684388J
2142684243!
2142684388]
2142684358l

außen

<all<gipsputz

-lolzwolleleichtbauplattezementgebunden

3tahlbeton

-lolzwoileleichtbaupiatte zementgebunden

•<alkgipsputz

nnen

100.C

100.C

100.C

100.C

100.C

25
50

200
50
15

340.0

_AWA_eg WAND ZU DURCHFAHRT

21426843581
2142684347;
21426843581
2142684388)
21426842431
2142684388 i
21426843581

außen

Kalkgipsputz
Ziegel - Voliziegel

Kalkgipsputz
Holzwolleieichtbauplattezementgebunden

Stahibeton
Hotzwolleieichtbayplattezementgebunden

Kalkgipsputz

innen

100.(

100.C

100.C

100.(

100.(

100.(

100.(

2£
75C

2£
5C

20C
5C
1£

1115.C

0.0901
2.5001

0.700 i

U = 0,663

2.5001

0.7001

0.0421

0.500!

1.700 i

1.0001

1.3001

U = 0.831

1.200]

0.2301

1.700)

0.1401

0.0411

0.1401

2.5001

0.700]

U " 0.649

0,7001

0.090;

2,500l

0.0901

0.7001

U = 0.663

0.7001

0,7001

0.7001

0,0901

2.500|

0.090 i

0.7001

U » 0.396

0,556

0,080

0.021

0.130

W/(m2K)

0.170

0.080

0.029

0.714

0.002

0.029

0.003

0.006

0.170

W/(mEK)

0.040

0.010

0.022

0.026

0.014

1.220

0.014

0.080

0.014

0.100

W/(m2K)

0.130

0.036

0.556

0.080

0.55G

0,021

0,130

W/(m2K)

0.040

0.036

1.071

0.03G

0.556

0,080

0.556

0.021

0.13C

W/(m2K:

400.00

2400.00

1300.00

2400.00

1800.00

100.00

980,00

2000.00

1800.00

2300,00

2000.00

1100.00

2000.00

1200.00

38.00

1200.00

2400.00

1300.00

1300.00

400.00

2400.00

400.00

1300.00

1300.00

1700.00

1300.00

400.0C

2400.00

400.0C

1300.0C

20.00

480.00

19.50

480.00

36.00

3.00

0.98

100.00

5.40

18.40

24.00

5.50

90.00

2.40

1.90

2.40

480.00

13,00

32.50

20,00

480,00

20.00

19.50

32.50

1275.00

32.50

2Q.OC

480.00

20.00

19.5C
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ENERGIEAUSWEIS

Bezeichnung

Fenster 13

FensteM G

Fenster 17

FensteM 5

Fenster 12

Fenster 14

Fenster _0 2

Fenster 01

Fenster 03

Fenster .05

Fenster 06

FensteM 1

Fenster 10

Fenster 07

Fenster 08

Fenster 09

Fenster 04

Aussentür HoSz, Kunststoff

Fenster und Türen
Breite

[mm]
960|

1770 i
950|

10201
1160|
1130 i
2100!
1130]
2660 S
17301
15201
1990]
1300|
11301
27301
1000J
10001

iooo s

Höhe
[mm]

1790
400

1400
2530
2260
1790
1700
1700
1700
2200
2200
2850
2850
1640
580

2850
2150

2200

g

0,61

0,61

0,61

0,47

0,47

0,47

0,61

0,61

0,61

0,47

0,47

0,61

0,61

0,61

0,61

0,47

0,47

^

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

u
Rahmen

1,40

1,35

1,35

1,10

1,10

1,10

1,35

1,35

1,35

1,10

1,10

1,35

1,35

1,35

1,35

1,10

1,10

u
Glas

1,50

1,50

1,50

0,65

0,65

0,65

1,50

1,50

1,50

0,75

0,65

1,50

1,50

1,50

1,50

0,65

0,65

Glas-

anteil

0,70

0,45

0,68

0,74

0,59

0,73

0,69

0,68

0,75

0,80

0,70

0,74

0,70

0,60

0,44

0,71

0,64

u
W/(m2K)

1,61

1,68 i

1.60l
0,88|
0,97|

0,89|
1,57]

1,60]
1,57|

0,91

0,91

1,56|

1,58(
1,59|

1,64 i
0,93|

0,97|

3,501

U-Wert

fix

Fenster Türen Seite 55
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ENEI IGIEAUSWEIS

Fenster und Türen

Bezeichnung

Fensler 13

Fenster 1 G

FensleM?

Fenster 15

Fenster 12

Fenster 14

Fenster j}£!
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